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T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Agn ili Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligi

Agn Devlet Hastanesi
AGRI DEVLET HASTANESI CATI BAKIM ONARIMI TEKNiK SARTNAMESI

1. KONU:

1.1.Bu sartname Agn Devlet Hastanesi ¢atisinin Ek 1°de gésterilen ve madde 2.1°de belirtilen
kistmlarinin madde 2.2"de belirtilen teknik hususlar ddhilinde bakim onariminin (malzeme
ve igcilik dahil) 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu kapsaminda yapiimasini kapsamaktadir.

2. TEKNIK OZELLIKLER
2.1. Yapilacak isler

2.1.1. Al (ameliyathane lizeri), A2 (ameliyathane iizeri), A3 (yogun bakim iizeri) ve A5 (acil
iizeri) mahallerindeki (toplam alan 1148 m?) catilarin mevcut kenetli aliiminyum saclari
sokiilerek yerine su sizdirmazlif1 saglanacak sekilde kirmizi olukiu sac montaj edilmesi.

2.1.2. A4 (emar lizeri) mahallindeki mevcut ¢atimin idare tarafindan karsilanacak sac ile
tamiratinin yapilarak su sizdirmazhifinin saglanmasu.

2.1.3. A6 mahallindeki mevcut ¢atimin A5 mahallinden sékiilecek trapez saclar kullamlarak
tamiratinin yapilmasi ve su sizdirmazhginin saglanmash.

2.2. Teknik Ozelikler

2.2.1. Tim mahallerin bakim onariminda min. 0,35 mm kalinhginda kirrniz1 boyal oluklu
sac kullamlacaktir.

2.2.2. Yeni imalat ile yapilacak tiim gattlanin sagaklan bina duvarindan min. 40 em (min. 30
cm kereste ve min. 40 cm sac olacak sekilde) uzatilacaktr.

2.2.3. Oluklu sac montaj: ¢ift bindirme usuliine gére yaplacaktir. (Su sizdirmazhgim
artirmak i¢in saclar yan yana montaj edilirken min. 2 oluk st dste bindirilerek montaj
saglanacaktir.)

2.2.4, Tamirat yapilacak ¢atilarda (A6 ve A4 mahali) idarenin temin edecegi sac kullamiarak
varsa ahsap aksaminda eksikleri giderilerek su sizdirmazlif saglanacaktir.

2.2.5. Bakim onarim; kullanilacak her tiirli malzeme, ahsap ¢atinin ve gati ortiisi
malzemelerinin itinah bir sekilde sokiilmesi, yeni saclarin montajy, ilgili ¢atilarin onarimu,
¢ikan malzemelerin cins ve ebatlarina gére ayri ayn, boy boy muntazam bir sekilde
Idarenin belirtecegi alana tasnif ediimesi, istifi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey
tagima, bosaltma, her tiirlil isgilik, arag ve gereg giderleri, tasima, bosaltma dahil olarak
yapilacaktir.



3. GENEL HUKUMLER:

3.1 Istekli, igin yapilacag yeri ve gevresini gezmekle; isyerinin sekline ve mahiyetine, iklim
sartlarina, isinin gergeklestirilebilmesi icin yapilmast gerekli ¢alismalann ve kullanilacak

malzemelerin miktar ve tliril ile isyerine ulasim igin gerekli hususlarda maliyet ve zaman-
bakimindan bilgi edinmis; teklifini etkileyebilecek riskler, olaganiistii durumlar ve benzeri
diger unsurlara iligkin gerekli her tiirli bilgiyi almig sayilir. Bu konuda sonradan yapilan
itirazlar gecersiz sayilacaktir.

3.2 Biitiin yapilacak imalatlar ve kullamlacak malzemeler; bu sartnamedeki tanimlara ve EK-
1’de belirtilen mahallere uygun olacaktir.

3.3 Bakim, onarima  baslanmadan &nce &lgiiler yilklenici tarafindan tekrar alinacak
yiikleniciye verilen detaylar {izerindeki ttim $lgiller yerinde kontrol edilecek, dogabilecek
farklardan dolay: imalat hatas: 6nlenecek ve uygulamada karsilasilabilecek sorunlar ile
tespit edilen eksik ya da yanhglarla ilgili oneriler idareye sunulacaktir. Bu sebeple
yapilacak her tiir hatadan yiiklenici birinci derecede sorumlu olacaktir.

3.4 Teknik sartname ve teknik resimde tereddiitte diigiilen durumlarda idarenin gériisii esastir.
Bu durumlarda yiiklenici Idare ile irtibata gegecek ve [darenin onayim miiteakip
imalatlara devam edecektir.

3.5 Yiklenici i bitim tarihinden sonra da malzemelerin kalitesinden, yapim ve onarm
teknigine ayrica fen ve sanat kurallarina uygun olarak yapilmamasindan dolay: ortaya
¢tkan ve kullamm hatalari haricindeki (gizli kusurlardan) zarar ve ziyandan da
sorumludur.

3.6 Soz konusu is kapsaminda kullanilacak malzemeler ve techizat iizerinde kirik, ¢atlak ve
deformasyon gibi imalat hatalar1 bulunmayacakur. Kullanilacak malzemeler yeni ve hig
kullamlmamis olacaktir.

3.7 Yapilacak is kapsaminda her tiirli malzemenin mahale yerine getirilmesi, yapilmasi
gerekecek diger tiim nakliyeler, yatay ve diisey tagimalar, yilkleme ve bosaltmalar, montaj
ve demontaj, her tiirlli iscilik ve atil pargalarin idare tarafindan istenilen yere istif isleri
gibi masraflar isin kapsami icerisinde diigiiniilecek bunlar i¢in yiikleniciye sézlesme
bedeli haricinde ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

3.8 Yapilacak tiim imalatlar idareye higbir maddi ve hukuki yiikiimliiliik getirmeyecek sekilde
yerine getirilecektir,

3.9 idare, kullanilmasim uygun gormedigi malzemenin degistirilmesi konusunda tam
yetkilidir.

3.10 Ihale kapsaminda belirtilen imalatlar diginda, nceden disiinilmemis, gézden kagan
ya da imalat sirasinda ortaya ¢ikacak, yapilmas: gerekli goriilen, bagh tiim ekstra tamir
tadilat ve onanm islerinde s6z konusu is kapsaminda Yiiklenici tarafindan ikmal
edilecektir. ilave imalatlar igin Yiikleniciye ayrica bir bedel Gdenmeyecektir.

3.11 Montaj sirasinda, ihale konusu mevcut mahallerde verilecek her tiirlii zarardan (isin
geregi olan yikim sékiim igleri haricinde) yiiklenici birinci derecede sorumiudur. Bu
durumda yliklenici verilen zarar tazminle yiikiimliidiir. (Malzemelerin mahalline
getirilmesi, ingaattan gikan artiklarin yiiklenmesi ve nakli sirasinda s6z konusu binaya
verilmesi muhtemel zararlar dahil).

3.12 Tim isler bitirildikten sonra bina i¢inde ve diginda ¢aligma yapilan tiim mahallerde
ingaat islerinden kalan tiim artiklarin her tiirlii temiziigi yapilarak bina, ¢aligma ortamina
miisait ve isler hale getirilecektir. S6z konusu insaat artiklarinin idareden izin alinarak
uygun yerlere nakline (yiikleme ve bosaltma dahil) iliskin tiim masrafiar ve sorumluluklar
yiikleniciye aittir,

3.13  S&z konusu islerde galigtirilacak personelin her tiirlii emniyetini yiiklenici saglayacak
ve bu hususta Idare higbir sorumluluk kabul etmeyecektir. yiiklenici yetkili elemam;
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¢ahgtiracag kisilerin galisacaklar: gérev yeri ve ilgili her tiirlil is giivenligi ve isgi saghg
agisindan gerekli olan tedbirleri almak ve uygulamakta yiikiimlii olacaktir.
3.14  Meydana gelebilecek is kazalarindan ve iigiincii sahislara verilecek her tiirlii zarardan
yiiklenici ve yuklemcx yetklll elemam sommlu olacaktlr Yiiklenici gall$t1racag1 klsllere
-alistikl / i ] 2
temin ve techiz edecektir.
3.15 Gahsmalar esnasinda ¢alisma ortamlari saghk tesisinin galismasina mani olmayacak
sekilde tertip ve diizende olacaktir.

4. ISIN MUAYENE VE KABULU

4.1 Muayene ve kabul, Muayene Kabul Komisyonunca yapilacaktir.

4.2 Is bitimine miiteakip; kabul, kontrol ve test calismalarina tabi tutulacaktir. Kabul ve
kontrol idari sartname, teknik sartname, stzlesme ve sozlesme ekleri ile ihale yonetmelipi
hiikiimleri ¢ergevesinde yiiriitiilecektir.

4.3 Kabul muayeneleri i¢in gerekli olan, her tiirlii 8¢t aleti, takim ve avadanligin temininden
yliklenici sorumludur ve yiiklenici bu ig i¢in ayrica bir ticret talep edemez.

4.4 Imalatin bir kisminda veya tamaminda sartname maddelerine bir aykinhik goriildiigiinde
her tiirlii formaliteler ve masraflar yiikleniciye ait olmak tizere uygunsuzluk gldenllr

4.5 I5in kabulii, sézlesme ve ihale dokiimam hiikiimlerine uygun olarak yerine getirildigi
idarece tespit edildikten sonra gerceklegtirilecektir.

Zeki AKDOGAN

Makine Miihendisi
A§n Kamu Hst.8ir.Gn.Sekr.
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