KONU : Teklife Davet

T.C.

SAGLIK BAKANLIGI

Agn il Saglik Bakanhg
Elegkirt ilge Devlet Hastanesi

Baghekimligi

Teklife Davet

rtilen adreslerden birine birakmaniz ya

(AL

idari y&/Mali is Miidiirii

Il

00064599447

da géndermeniz hususunu;

] -

Kurumumuz ihtiyaci olan asagida ypzill Dogumhane ve Y.Bakim Unitesinde Mevcut Olan Hijyenik Klima Santraline Bakim Onarim
Hizmet [si/Yedek Parga Alimi isi 4734 Saylfi Kamu |hale kanunun 22-d maddesi ka

Harig birim ve toplam fiyatini 19.03.2018 tari ve saat 14.00 a kadar/ 0472 711 4963 numarall faksa / satinalmaeleskirtdh@gmail.com
adresine / posta yolu ile yada sahsen elden beli

Geregini bilgilerinize rica ederim.

psaminda alinacak olup,S6z konus hizmet isin KDV

Onarim Hizmet isi'Yedek Parga alim isine &
yapmadan biitiin kosullariyla tarafimizdan k4
kabullini arz ederiz.

r
Sira No Miktari Birimi Birim Fiyati Toplam Fiyat
1 Ameliyathane Salon 1+Koridor +Uyandirma|Odas; Hepa Olgiimii
Validasyon(Kalibrasyon Hizmeti) 3 Adet
& Yogun Bakim 2 Qda+Ara Koridor Validasyon(Kalibrasyon Hizmeti) 3 Adet
3 Ameliyathane Arkasinda Temiz Oda Validas on(Kalibrasyon
Hizmeti) 1 Adet
4 Blyuk Ara Koridor Ameliyathane Ortak Koridor
Validasyon(Kalibrasyon Hizmeti) 1 Adet
Eki; Teknik Sarthame 5 SAYFA
Firmal Kurum
Kase / imza
1 Idarenizce dogrudan temin usulii ile 19.03.20118 tarih ve saat 14,00 da Dogumhane ve Y.Bakim Unitesinde Mevcut Olan Hijyenik Klima Santraline Bakim

t dokimani olusturan bitiin begeler tarafimizdan incelenmis,okunmus ve herhangi bir ayrim ve sinirlama
bul edilmistir.Dogrudan temin usulii ile yapacak alima iliskin olarak asagida hususlari iceren teklifimizin

Teklifleri ile birlikte numune veya Katalok istenilnj

esi halinde numunesi veya katalogu olmayanin teklifi degerlendirmeye alinmiyacaktir.

2 Eksik doldurulan lzerinde kazinti ,silinti veya diizpltme yapilan teklifler dederlendirmeye alinmayacaktir,

3 Teklifler en geg  19.03.2018. GUNU SAAT 14.00 kadar 1 maddede yazili bulunan adreslere gonderilmesi veya sahsen elden birakilmas: gerekmektedir..
4 Teklif Fiyatina isin sigortasi,nakliyesi ve diger tiin giderleri dahil edilecektir,

9 Teklifler ( Rakam ve Yazi ile) Kdv harig veilecektil.

£ Tekliflerinde tarih, imza ve kasesi eksik gériilen isteklinin teklifi degerlendirmeye alinmayacaktir,

if -Faks veya Mail yolu ile génderilen tekliflerin asilafida |daremiz Satinalma birimine ulastirlacaktr.

8

-Teklif edilen fiyatlarin gecerliligi (opsiyon) teklif ta

ihinden itibaren 30 (Otuz) glin olacaktir.

10 istenilen Uriinlere ait katalog verllecektir.Katalggda Uriin 6zelligi ve gorseli olmalidir.Degerlendirmeler buna gore yapilacaktir.

ELESKIRT DEVLET HASTANES| SATIN ALMA BIRIMI
TEL :0472711 41 42/ DAH.1114
FAKS. 0472711 49 63

E.Mail :satinalmaeleskirtdh@gmail.com




A GENEL OZELLIKLER

1) Metroloji Hizmeti sunacak firm
ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yo
Kalibrasyonu ibaresi yazili olmalid
teslim edilmelidir.

2) Yiklenici firma daha 6nce kalib
bulundurmak zorundadir.

3)Yiklenici firmanin kullanacagi re
bagimsiz metroloji yetkinligi bir iis
donanimlarin yetkili tedarikgilering
donanimlara ait izlenebilirlik sertif
kapsamasi gerekmektedir .Yiikleni
sertifikalari ve/veya raporlar: tekl

4)Metroloji hizmetini uygulayan te

konusunda uzmanlig bilinen bir ku

sertifikalandirilmis uzmanlar veya t

5)Metroloji faaliyetini uygulayaca

T.C
SAGLIK BAKANLIGI
AGRI IL SAGLIK
ELESKLIRT ILCE DEVLET HASTANESI
BIYOMEDIKAL PERIYODIK OLCUMLEME

HIZMETi ALIMI (METROLOJI) TEKNIK SARTNAMES]

pnin IS0 EN |EC 17020 veya ISO EN IEC 17025 Standardindan akreditasyon belgesi
letim Sistemi Belgesi olmali ve ilgili belgenin kapsaminda Biyomedikal Cihaz

r. Bu belge ise baglamadan énce hastanenin biyomedikal birimi sorumlusuna
rasyon hizmeti verdigi saglik kuruluslarinin referans listesini ihale dosyasinda

ferans donanim (kalibrator cihazlari)izlenebilirlige sahip olmali ;izlenebilirligi
 klasmanda onaylanmis ve/veya akredite kurumlarca ve/veya referans

e dizenlenmelidir .Yiiklenici firma tarafindan kullanacagi belirtilen referans
kalarinin ve/veya raporlarinin gecerlilik siirelerinin hizmet akdinde belirtilen siireyi
Ci firma tarafindan kullanacag belirtilen referans donanimlara ait izlenebilirlik

f agamasinda hastanenin biyomedikal birimine sunulacaktir.

knik personelin TUBITAK-UME, TSE, TURKAK akredite bir kurulustan ve/veya
rumun egitimlerine katiimig, kalibrasyon ve kalibrasyon konusunda
eknikerler olmas| gerekmektedir

k olan personellerin isim listesi ,egitim durumlarini gosteren mezuniyet belgesi

ve genel metroloji, biyomedikal k
baslamadan 6nce dosya seklinde

6.Ylklenici firma biyomedikal niteli

deney ,muayene , validasyon, kalib

sitesinde yayinlandigi “Biyomedika
altinda belirtilen standartla referan

7)Ylklenici firma kalibrasyonu yapil
,model, kiinye numarasi ,bulundug

8)Sadece Elektriksel Giivenlik Testi
testi birim fiyati Gzerinden lcretlen

9)Cihazlara metroloji hizmetini enge
degerleri disinda kalmasi durumund

bildirilecektir.Arizali cihazlar ya da t

asamasindaki birim fiyatlar tGizerinde

]

librasyon,sicaklik, basing, terazi konularinda almig olduklari egitim belgeleri ise
astanenin biyomedikal birimi sorumlusuna teslim edilecektir.

li dayanikli taginirlara uygulanacak biyomedikal metroloji hizmetlerini(test ,
rasyon dogrulama)Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 2016 tarihinde resmi

| Metroloji Faaliyetleri Kilavuzundaki”Siiregelen Hizmet Standartlari “bashgi

q

alinarak yapilmalidir.

in cihazlari liste halinde hastaneye sunacaktir.Listede bulunan cihazlarin marka

4

U yer yazilmaldir.

ygulanacak olan cihazlarTS EN ISI 60601-1 direktifine gore elektriksel giivenlik
irilmelidir.

U
(s

leyen arizalarin tespit edimesi durumunda ya da 6l¢lim degerlerinin tolerans
p yetkili firma tarafindan hastane Biyomedikal Birimine yazili olarak
dlerans degerleri diginda kalan cihazlar igin kalibrasyon islemini,teklif

h lcretlendirilecektir.




10)Cihazlar mevcut yerlerinde yefi degismeden islem gérecektir.Test ve kalibrasyonlarin HASTANE mahalinde
yapilmasi esastir .Ancak ,mahallifde yapilmayan test ve kalibrasyonlarin icin cihazlar(pipet ,micro pipet ,sicaklik
gostergesi vb.)YUKLENICI FIRMA fnin laboratuvarlarina gonderilebilir .

11)Listedeki toplam cihaz adetinih %5 ini gecmeyecek sekilde eksik veya listeye dahil olmamis cihazlar igin lcret talep
edilmeden kalibre edilecektir.Andak %5 i gecen cihazlar teklifte belirtilen birim fiyatlardan ticretlendirilecektir.

12)Metroloji hizmeti icin gorevlendirilen personele ait her tiirlG is glivenligi konusunda yiklenici firma yikimladur.

13)Metroloji hizmeti gerceklestirilen her bir biyomedikal cihaza ayri ayri bilgi etiketi yapistirilacaktir.Bu etiketler
biyomedikal metroloji kilavuzundh belirtilen yesil (kullanima uygundur),sari ( sinirli kullanima uygundur) ve kirmizi
(kullanim disi) 6zelliklerde olacaktjr.Ek-1de &rneklere yer verilmistir .Hastane tarafindan kiinye numarasi
olusturulmamis biyomedikal disingla ,tim biyomedikal cihazlarin kiinye numarasi kesinlikle bulunmalidir Kiinye
numarasi yer almayan etiketler gegersiz sayilacaktir.

14)Yiklenici firma ,metroloji faaliyletinde bulundugu her cihaz ile ilgili kapak sayfasi ve rapor sayfalari vermeli ve
cihaz lzerinde etiketleme yapilmalidir -Rapor tasarimlari klavuzudaki”Béliim 3: Raporlama islemleri” basligi altinda
yer alan esaslara uygun olarak yapjimalidir .Ornek kapak sayfasi, rapor sayfasi Ek-2.1-Ek2.2’de gosterilmistir.

15)Metroloji islemi tamamlanan tim cihazlara sertifika hazirlanacak ve dosyalanacaktir. Bu sertifikalar kalite
biriminde /biyomedikal biriminde $aklanmalidir. Ayrica Metroloji sertifikalari bir CD ye kopyalanarak hastane
idaresine dijital olarak teslim edile¢ektir.

16.Hastanede metroloji uygulamasg) yapilacak cihazlar ,hastaneden en az bir teknik personelin refakatiile terinde
vapilacaktir.

17.Biyomedikal metroloji hizmeti Yjiklenici Firma ve Hastane Yénetimi tarafindan belirlenen kalibrasyon takvimi
slresi icerisinde tamamlanacaktir.

18.Ek-3'te yer alan listedeki cihaz cfsitleri baz alindiginda ,saglik tesisindeki cihaz adedinden fazla cihaz/cihazlar
oldugu durumda,, kalibrasyonu yapjiimis fakat belli bir siire sonra arizalanip onarim géren ,kalibrasyon tarihi yil
icerisinde biten veya hastane envanterine yeni dahil olan ,kalibrasyon yapilmasi gereken cihazlarin timi ayni yil
icerisinde teklif edilen birim fiyatlar{tizerinden metroloji faaliyeti uygulanacaktir.

19.Yuklenici firma teknik sartnamedeki maddelerde belirtilen hususlara dair “ Teknik Sartnameye Uygunluk Belgesi “
hazirlayacaktir.

EKi :3 ADET
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