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M.4 [Teklifler an geg 25.07.2018, GUNU SAAT 14.00 kadar 1 maddede yazh bulunan adresiers gonderilmesi veya sahsen elden birakiimas) gerekmektedir..
M.5 [ Tekli Fiyatina isin sifortas, naklivesi ve diger 0 giderler dahil edilecnktin
M.E Takli‘.'ler.l: Rakam v Yaz ik Koy harig wizileeaeklic,
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T.C.

SAGLIK BAKANLIGI
AGRIIL SAGLIK MUDURLUGU
FELESKIRT ILCE DEVLET HASTANESI
BASHERIMLIGI
14 AYLIK ASANSOR BAKIM ~ONARIM HiZMET TEKNIK SARTNAMES]

iSIN TARIFi:

Eleskirt Tlee Devlet Hastanesine ait asansorlerin ayda bir 14 aylik periyodik bakim ve onarim
hizmet 1sinin yapilmasi.

Balam Yapilacak Asansdrlere ait bilgiler

Asansir Adeti P s
Markasi : :ATS
Cinsi : :1 Adet 1600 K& (wwi)

:2 Adet 1000 Kg (wwf)
:1 Adet 630 Kg (wwf)

MADDE 1:
Aylik bakunlarda idare tarafindan yaptinlmast istenen: bakim, temizlik ve kontroller asagida
belirtilen "Perivodik Bakim Esaslan " dahilinde yapilacaktir.

TAHRIK SISTEMI:
A.C. tahrik motor vataklarmin kontroli, yag ikmalinin yapmlmasi.
A.C. tahrik motor i¢inin elektrik stiplirgesi ile temizlenmesi.
Tahrik ve vardimer kasnaklarin kontrolii, tahrik makinesi yaginin degistirilmesi,
Tahrik makinesi kars: yatagimn kontrolii ve yag ikmali.
Tako jeneratdr kdmilrlerinin kontrolil ve temizligi.
Makine dairesinin temizliginin vapilmas:.
KUMANDA TABLOSU:

Tablo igindeki cihazlarin ve diger aksami elektrik siipiirgesi ile temizlenmesi.
Tablolanmn filteelerinin temizlenmesi (varsa)
Termik ve mekanik salterlerin kontrollerinin yapilmas,

KAT KAPILARI:

Kat kapilarnun her katta ¢aligma kontroliiniin yapilmasi.

Kapilarin kilit, kontak, aski makaras: ve halatlanmn kontroliiniin yapilmast.

Kat kapilarinin ray, esik ve aksesuarlarimin genel temizliginin yapiimasi.
KABIN VE AKSESUARLARI:

Kap1 makine ve motoru ile kabin tstii aksesuarlann temizligi.

Oto, Kapr Mak. Motoru vataklarmin yag kontroli.

Oto. Kap1 Mak. Motoru kayis, halat ve kontaklarimnin kontroli.

Fotosel detektér ve emniyet gitasiun fonksiyon kontrold.

Kapr sikistirma, paragiit ve diger emnivet kontaklarinin kontroli.

Kabin paten ve kilavuz tekerleklerinin kontrolii ve ayart.

Kabin taban kontaklarin kontroli.

Kabin ici kumanda, aydinlatma, havalandirma sistemlerinin kontrold.

Kahin iistii saptirma kasnafimn (varsa) yataklanmin yaglanmas,

Kabin ici diafon, alarm ve telefon sistemlerinin kontrolleri.
KUYU UNITELERI VE RAYLAR:

Kuyudaki elek. Nihayet ve kontrol galterinin kontrolil.
Kabin ve kars1 agirlik ravlarinin gaz ile temizlenmesi, gerekiyorsa yaglanmast.



Ray, konsol, mesnet ve aksesuarlann temizlenmesi.

Kuvu dibinin tenizliginin yapilmasi.

Denge zinciri ve kasnaginin (varsa) kontrolii ve yataklarnm yaglanmas.

Hidrolik tamponlar {varsa) yag ikmali.

Kuyu aydinlatmasimn kontrolii.

Kuyu dibi stop salterlerinin ve regiilator kontaklarinin kontrolii.

Kars: agnrlik paten veya kilavuz tekerleklerinin kontrold.

Karsi agirlik saptirma kasnagimn (varsa) yataklanmn yaglanmasi.
CELIK HALATLAR:

Celik halat baglant1 noktalarinin kontroliiniin yapilmasi,

Celik halatlarin (tipine gére) gerekiyorsa yaglanmasi.
DIS KUMANDA:

Dhs kumanda fonksiyvon kontroliiniin yapiimas

Dig kumanda diigmeleri, ok, gonk, sinyal ve dijital panellerinin kontrolii.
HIZ REGULATORU:

Regiilitirlerde kontak, halat ve ¢alisma kontrollennin yapilmast,

Kabin ve karg: agirlik huz testimin yapilmasi.
MADDE 2: AYLIK BAKIM ONARIM HIZMETI YAPILIRKEN FIRMANIN UYMASI
GEREKEN KURALLAR:

ihale stiresi, ihale tarihinden itibaren 14 Aydir.. "Idare” Asansérlerin bakimlar; ayda bir defa olmak
tizere, her aym ilk haftas "Idarenin” teknik personeli nezaretinde "Yiiklenici" firma tarafindan yapilacak.
"Bakim Cizelgeleri” iki niisha olarak hazirlanacak ve "Idare" personeli ile "yiiklenici” firmanin bakim
teknisyeni tarafindan imzalanacak. Bakim gizelgesinin imzali bir niishas: "Idareye" verilecek, diger niishas: da
"viiklenicive" verilecek.
"Yiiklenici". stizlesme yaptijn y1l icerisinde asanstrlerin, asgari her ay bir defa olmak lizere, toplamda 14 adet
perivodik bakim onarim hizmeti vermek zorundadir. Biittin bakim ve onarimlar normal mesai giinlerinin
normal mesai saatlerinde yapilacakur. Mesai saatleri diginda, resmi ve bayram tatillerinde kesinlikle bakima
gelinmeyecektir.
Bakim zamanim disinda ¢ikabilecek muhtemel bir ariza halinde, bu durum "Tdarenin" vetkili teknik personeli
tarafindan derhal "Yiiklenici" firmaya bildirilecek, mesai saatleri déhilinde olmak fizere, "yiiklenici” firma
ihbar1 aldiktan sonra en se¢ 3 saat igerisinde i verine gelerek asansoriin anzasmi giderme ¢alismasina
baglayacaktir, AsansGriin arizasim, "Yiiklenicimden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemis, belli bir
nedenden dolayt giderilememesi, uzun siireli hallerde "Yiiklenici" durumu "idareye” bildirccek ve ek siire
talebinde bulunacaktir. "Yiiklenicinin" "Idare" tarafindan yapilacak ariza ihbarlarina belirtilen siirede, ti¢ kere
icap etmemesi halinde "Idare” "Sozlesmeyi tek tarafli olarak feshedebilir.
Parca degigtirilmesine ihtiyac gostermeyen normal anzalann gidebilmesi bakim ticreting  déhil olup.
"Yiiklenici" ayrica bir iicret talebinde bulunmayacakur.
Asansorlerde meydana gelen herhangi bir ariza veya diger nedenlerden dolay personel, hasta veva hasta
yakinlarmmn kaza gegirmesi, yaralanmasi v.b magduriyetlerinin olusmasi durumunda sorumlu ilgili firma
olacakur.
Merkezimiz idaresi tarafindan bakumm yetersiz goriildiigii veya sartname kurullarmin ihlali durumlarinda
sozlesme tek tarafli olarak feshedilebilecektir, Fesih durumu ilgili firmaya vazih olarak bildirilecektir. Fesih
tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacakfr.
Madde 3.Asansorlerin yeniden yapilmasi veya degistirilmesi gerekecek pa realar
hakkinda asagidaki sekil uygulanacaktir.

a)Degistirilmesi  gerekli pargalar Once "Yiklenici firma tarafindan  bakim onanm raporu
ditzenlendikten sonra "Hastane idaresi tarafindan satin alma boyutuna getirilir malzemenin alinmasindan sonra
vitklenici firma tarafindan {icretsiz parga degistirilme islemi yapilacakur.

b)Belirtilen isler yapilirken, "Yiiklenici" tarafindan yapilan igin cinsini, ¢aligilan stireyi bildiren 3 (Tig)
kopyahk is fisi tanzim edilecek, igin bitiminde imzali bir kopyast "[astane idaresine” birakilacak. 2. kopyasi
satin alma birimine hak edis yapilabilmesi i¢in birakilacak. "Hastane idaresi" tarafindan imzalanacak olan
figiinedi kopya da "Yiikleniciye" iade edilecektik.
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¢) Tamin miimkiin olmayan pargalar bir tutanakla idareve teslim edilecektir.

d)Asansdrlerin bakami "Yiiklenicinin “sorumlulugu altnda oldugu miiddetee, hangi sartlar altinda ve
her ne sekilde olursa olsun, "Yiklenicinin" haber1 olmadan ve onavi alinmadan, tesisatin bakimui, anzalarinin
giderilmesi icin "Yiklenici® firma elemanlarindan bagka higbir kimse goreviendirilmeyecektir. Aksi halde,
meydana gelebilecek kaza, zarar ve zivandan &tiirii "Yiiklenici” firma sorumlu degildir. Ancak. "Idare"

"Yiklenicinin”  sorumluluklanm yerine getimmemesi  halinde  "Sozlesmevi™ ek taral olarak
feshedebilir. "Yiiklenicinin" kesin tenunat gelir kaydedilir ve bu durumda idare bagka bir "Yiklenici" ile
veniden sizlesme vapabilir,

e) Yiiklenici firma Asanstrlerin anza durumunda va da perivodik bakimda degismesi gereken
pargalann histesim hastane idaresine firmalarinin agik adres va da kasesini tasivan servis bakim belgeleriyle
bildireceklerdir.

1y Yiklenici igin verildigi tarihten itibaren ilk on bes giin igin de Asanstirlerin ilk bakimlarmi vapacak
ve villik bakim takvimi dizenleyerek takip eden bakimlar: avin hangi giinlerinde vapacagim idareve yazh
olarak bildirecektir,

g) Arizal parcalarin verinde tamir edilmesi. Yerinde tamin miimkiin degilse tiim naklive iicretleri
firmaya ait olacakur,

h)Asansdrlerin bakim onanm ya da parca degisiminde dogacak kavip ve zararlar {irmava ail
olacaktir.

)Sonradan doldurularak génderilen bakim cek listelen kabul edilmevecektir,

iyYiklenici Firma, kuwrumun vedek par¢a teminini bildirmesini takip eden en geg iki (2) isgiind
icinde yedek parcalan degistirecektir.

jiDegistirilen yedek par¢alarin anzali olanlarinin tamann hastane teknik servisine leslim edilecektir,

k)Yiklenici firma teknisyenleri, bakima ya da anzaya geldiginde hastane teknik servisi bilgisi
déhilinde miidahale edecektir.

Iy Temin edilen parga ve sarf malzemeler [irma tarafindan cihaza ticretsiz takilacakur.

m) Bakim swasinda defistirilmesi gereken parcalann yerme orijinal pargalar kullamilacakur,
Degismesi gereken parca ve sarl malzemeler idare taralindan satin alimacaktir.

Not: Teknik sartnamemiz 3 savfadan ibarettir.
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