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KONU : Teklife Davet

Teklife Davet

Saglik Tesisimizde kullanmak tizere Ihtiyag duyulan agagida cinsi ve miktar1 yazili ve
Teknik Sartnamede Ozelikleri belirtilen Mal alimi i 1§1 4734 sayil1 kamu ihale kanunun 22/d
maddesi kapsaminda alinacak olup; S6z Konusu isin KDV hari¢ birim ve Toplam fiyatinin
18.02.2019  tarih saat 11:30’a kadar (04725513307 numarali belgegegere,
tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile veya elden) belirtilen adreslerden
birine gondermenizi rica ederim.
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S.NO QIISIINACAK MAL/HIZMETIN BiRIM MIKTAR | BIRIM FIYATI | TOPLAM TUTAR
1 Ray Askisi Metre Al
2 | Aluminyum Rayi Metre |52
3 |Mahremiyet Perdesi Metre |70

Idarenizce dogrudan temin usulii ile 18.02.2019 tarihi saat 11:30 de alim yapilacak olan Mal Alimi
isine ait doklimani olusturan biitlin belgeler tarafimizdan incelenmis, okunmus ve herhangi bir ayrim ve
sinirlama yapmadan biitiin kosullariyla kabul edilmistir. Dogrudan temin usulii ile yapilacak alima iliskin olarak
asagidaki hususlari iceren teklifimizin kabuliinii arz ederiz.

1- Taahhtdiin yerine getirilmesine iliskin olarak, teklif fiyata dahil olmasi ¢ngoriilen biitiin masraflar
teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz asag1da belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim giinii gegerlidir.

3- 4734 Sayili Kanunun 22/d maddesi geregince, alima konu is i¢in kendimiz veya baskalari adina
dogrudan veya dolayh olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermedigimizi beyan ediyoruz,

4- Aldigimz herhangi bir teklifi veya en diisiik teklifi sesgmek zorunda olmadigimizi kabul ediyoruz.

5- Alima konu isle ilgili olmak Uzere idarenizce yapilacak/yaptirilacak diger islerde, idarenizin
cikarlarina aykir diisecek higbir eylem ve olusum iginde olmayacagimiz taahhiit ediyoruz.
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HASTANE RAYI ASKISI TEKNIK SARTNAMES]

}Q 12 mm x 1,5 mm ebatlarinda | styf 6060 alagimdan mamul
lavan aski ¢ubuklari ve ]3-79 aliiminyum borudan mamy] tavan
baglant; cubugu vasitasila tavana stkica sabitlenmesiyle hastane
raylart monte edilecekti, Baglanti ¢ubugu en az 7,50 cm boyunda
olmalidir. Kalin ¢ubuk en a4z 400 gr/mt olmaly, ince cubuk en az

140gr/mt olmal ve tiim aliiminyum iiriinler eloksal islem gormelidir,
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ALUMINYUM HASTANE RAYI TEKNiK SARTNAMESI

* Aliiminyum hastane rayi 1,2 mm — 13,6 mm x 35 mm ebatlarinda eloksal F21 sertliginde

aliiminyumdan diretilmis olmalidir. Aliiminyum rayin bos agirligr 1 mt de en az 280 gr olmalidir.

* O12mmx 1,5 mm ebatlarinda 1. stuf 6060 alasimdan mamul tavan aski cubuklariyla
baglantisi yapilmalidir.

» Perdelerin rahat¢a hareket etmesini saglayan rulet elteks hammaddeden iiretilmelidir.

* Ruletin ¢engelleri paslanmaz metal malzemeden iiretilmelidir.

* Hastane de muayene masasi ya da hasta yataklarinn konumuna gore hastane raylari U, L, J
ve T seklinde iiretilecektir.

o U L Jve T geklinde yapilan hastane raylart uygun baglant: aparatlariyla monte edilerek,
goriintii ¢irkinligi olmayacaktir.

* Hastane raylarimn standart yiiksekligi 220 cm olmalidir. Bu viikseklige uygun olarak O 12
mm x 1,5 mm ebatlarinda 1. stif 6060 alasimdan mamul tavan aski ¢ubuklari ve 13-19
aliiminyum borudan mamul, Baglanti ¢ubugu en az 9,50 cm boyunda olmalidir. Kalin cubuk
en az 400 gr/mt olmali, ince gubuk en az 140gr/mt olmali ve tiim aliiminyum dirinler eloksal
islem gormelidir

 VYiiklenici firma aliiminyum raylarin montajim yapacak ve ¢alisir durumda teslim edecektir.

*  Montaj esnasinda meydana gelebilecek her tirli insaat, mekanik, elektrik vb. durumlardan,
hasar ve zararlardan yiiklenici firma sorumlu olup, ¢ikabilecek her tirli ek maliyetler ve
tazminatlar yiiklenici firmaya ait olacaktr.

* Tiiklenici firma iiretime baglamadan once teknik birimin gizetiminde tiim mahallerden olgiileri

alacak, bu élgiiler dogrultusunda idarenin onayindan sonra ise baslayacakur.
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MAHREMIYET PERDESI TEKNiK SARTNAMESI

1 — Saglhk Bakanliginin genelgesine uygun olarak T.C. Saghk Bakanhg: logolu (en
son sekliyle) saten goriiniimlii su ve leke tutmayan ézellikte malzemeden iiretilmelidir.
2100 pve esaslt malzeme olmayacaktir.

2 — Ust kisimda 30 cm'’lik boliim 15tk geciren til vb. malzemeden iiretilmeli,
perdelerin 151k gegiren tiil dahil boylar: 190 cm olacaktir,

3 — Kenar kivirmasi 3 + 3 duble olacaktir.

4 — Kumag %100 PES iplikten imal edilmis, atkis1 22 ¢ozgiisii 64 olmalidur.

5 =Saglik bakanhgi logolu kumags en az 160 gr/m2 olmalidir.

6 — 1 m2 de en az 6 adet bakanlik logosu olmal, logo jakar dokuma yoluyla elde
edilmelidir. (Baski, boya, nakus, jakar érme teknigiyle elde edilmis logolu kumaslar kabul
edilmeyecektir.)

/ — Bakanlik logolari negatif — pozitif yonlerde yerlestirilmis olmali, kumasn
tersinden de bakildiginda bakanlik logolar: okunabilmelidir.

8 — TURKAK onayli Akredite bir kurumdan alinmus, kumasin boyar yasakli madde
arilaminler ve kanserojen, alerjik dispers boyar madde icermedigine dair test raporu satin
almaya sunulmalidur.

9 — 30 derece de yikama sonrasi asarak kurutmada boyutsal degisim ISO
6330:2000°e gore test edilmis olmali, boyutsal degisim ende %03 boyda %03 den fazla
olmamalidir. TURKAK onayli Akredite bir kurumdan alinmis test raporu satn almaya

sunulmalidir.
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