T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Agn 11 Saghk Miidiirliigii
Hamur ilge Devlet Hastanesi

Sayr : 84724558- [9 03.04.2019
Konu:Fiyat teklifi Hk:

TEKLIiFE DAVET

Saghk Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktar1 yazih Tibbi Cihaz-Tibbi Gaz- Ve Vakum Sistemi
bakim ve onarim ahimi isi 4734 sayili ihale kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; s6z konusu isin
KDYV hari¢ birim ve toplam fiyatinin 05.04.2018 tarih ve saat 16:00’e kadar 0472 451 22 08 dlnk\rall belgegecere veya
hamursagliknet@hotmail.com adresine gondermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.

Sira | MALZEME ADI BIRIM MIKTAR | BIRIM FIYAT TOPLAM FIYAT
No (KDV HARIC) (KDV HARIC)
! Tibbi Cihaz-Tibbi Gaz- Ve Vakum ay 12

Sistemi bakim ve onarimi

Firma Yetkilisi

Imza/Kase

NOTLAR

1-Tekliflerin en ge¢ son teklif verme tarih ve saatine kadar Satin alma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.

2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflerin asillar1 da idaremiz Satinalma birimine ulagtirilacaktir.

4-Teklif edilen fiyatlarin gegerliligi teklif tarihinden itibaren en az 30 giin olacaktir.

5-fsin Tamamu icin teklif verilecektir.

6-Alimi yapilacak malzemeler 10 giin igerisinde teslim edilecektir.

6-Alimlar https://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agr1 Valiligi Thale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres:Hamur Il¢e hastanesi merkez lvn‘ah.yiizbasl miifit Ozkan cad. Hamur/Agn
Ayrintili bilgi icin  Satin alma B. YIGIT
Tel:0472 451 25 84 Faks:0472 451 22 08
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2019 TIBBI CIHAZ-TIBBI GAZ-VAKUM SiSTEMi TEKNIK SARTNAMES
(PARCA HARIC()

S6z konusu is Hamur Devlet Hastanesinde(Asagida idare olarak anilacaktir) TIBBi CIHAZ-TIBBj GAZ-
VAKUM SISTEMI yedek parca harig 1(bir) yi streli koruyucu bakiminin anlagmaya varilan
firma(Asagida yiiklenici firma olarak anilacaktir) tarafindan karsilanma isidir.

1-merkezi oksijen, tibbi cihaz ve vakum sistemlerinin bakimi yapilacaktir.
2-bakimlar periyodik olarak ve periyod igin belirlenen cercevede yapilacaktir.
3-periyodik bakim diginda ytikleniciye bildirilen arizalar en g8e¢ 4 saat icerisinde miidahale edilecektir.

4-merkezi gaz sistemi hastane icin hayati &nem tagidigindan yiiklenicinin 24 (yirmidort) saat
ulasilabilir telefonu olmalidir.ve yiiklenici aranan saate bakilmaksizin arizaya 3. Madde kapsaminca
midahele etmekle yiikiimludiir.

5-yapilacak olan periyodik bakimlar mesai satleri icerisinde ve teknik personel nezaretinde
yapilacaktir.

6-yliklenici gaz sistemlerinin bakimin yapacak kisiyada kisilerin egitim sertifikalarin idareye sunmakla
yukimlidir

7-yUklenici bakima gelmeden &nce bakima gelecegi tarihi ve saati idareye bildirmek zorundadir.

8-bakim esnasinda dogabilecek montaj ve iscilikten kaynaklanan arizalar ve maddi kayiplardan
ylklenici zorunludur.

8-ylklenici firma is saghgi ve glivenligi(6331 sayili kanun) hiikiimlerini yerine getirmekle hiikiimlidiir.
Bakim ve onarim esnasinda dogabilecek is kazalarindan ve bu sebeple her tiirlii zarardan dogrudan
yuklenici firma sorumludur.

9-ylklenici bakim ve onarim isleri bittikten sonra aciklayici bilgi iceren servis bakim formunu
diizenleyip teknik servis ¢alisanina vermek zorundadir.

10-periyodik bakim diginda olusabilecek arizalar yuklenici kendi insiyatifi disinda miichir sebeplerden
dolayi(dogal afet,trafik kazasi v.b) hizmeti yerine getirmezse sorumlu tutulacaktir.

11-gaz sisteminin bakimi dért aylk periyotlar olmak kaydiyla yllda 3 kez yapilacaktir periyodik
bakimlarin tarihleri idare ile yuklenici arasinda karsilikli anlasarak sozlesme imzaladiktan sonra
belirlenecektir.

12- Tupler bir tip baglant rampasi ile gruplandirilarak panele baglanmalidir. Bu tip rampalarina
baglanacak her bir tiip icin ayn bir manifold olmalidir. Manifoldlar cekvalf sistemli olmali ve tiiplere
dogru gaz akisinin onlenmis olmasi gerekmektedir.Manifoldlar yuksek basinca dayanikli piring
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malzemeden sicak dévme yapilmis olmalidir. Manifoldlar arasindaki baglantilar bakir bory araciligi ile
yapilmaldir. Bakir borular Medikal Tip dikissiz yiiksek basing borular olmahdir.Kaynakh birlestirmeler
gumis alasimli kaynak telleri ile yapilmis olmahdir.

yapilmis olmalidir. Tlp ve manifold vidal baglantilar piring malzemeden yapilmis olmalidir. Vidali
baglantilar ile bakir bory kaynakli birlestirmeleri gumis alasimh kaynak ile olmalidir. Esnek
baglantilarin her biri ayriayri ambalajlanmis olmali ve ambalajlar montaj sirasinda acilmalidir.

15 imalatgl Ve vyapimcr firmalar I1SO 9001:2008 belgeli olacaktir. Belgeler (Yeterlilik,egitim
v.b)Kapsaminda acikea yazili olmaldir. Belge ihale evraklari ile birlikte verilmelidir.

16-Bu teknik sartnamede bulunmayan teknik hususlar konusunda sézlesmeye onlarda bulunmayan
hikimler icin ilgili kanunlara,yénetmeliklere ve ikincil mevzuatlara bakilacaktir.

17-Yiklenici parca degisimi ve parca ariza gibi degistirilmesi veya tamir edilmesini gerektiren
durumlari hastane teknisyeni nezaretinde idareye bildirmek zorundadir.

is bu sartname 17 (onyedi) maddeden ve iki sayfadan ibaret olup tum yiikiimliliiklerinin yerine
getirilmesinde hicbir ek iicret talep edilmeyecektir.

Bagkan Uye Uye
Baris YiGiT Fuat KAYA Ahmet Emre SONAY
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