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Saglik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktari yazili Hastanemiz igin gerekli olan HASTANEMIZDE
BULUNAN TRAFO VE KOMPANZASYON PANOLARININ 12 AYLIK BAKIM ONARIM HIZMETI
ALIMI i$1 4734 sayili ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; stz konusu isin KDV harig
birim ve toplam fiyatinin 2§ /09/2019 tarih ve saat 14:00°a kadar 0472 312 54 47 numarah belgegecere veya
ddhsatinalma@gmail.com adresinize gbndermenizi rica ederim.
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Idari Mali isler Miidiir V.
SIRANO |[MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FIYAT TOPLAM TUTAR
1 12
2 ADET 1 000 KVA TRAFO BAKIM
ONARIMI AY
2 2 ADET KOMPANZASYON 12
PANOSU 700 KVAR BAKIM
ONARIMI AY
GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
Firma Yetkilisi
Imza/Kase
e-imzaldir.
Hasan BALABAN
Bashekim
NOTLAR
1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere vermesi
gerekmektedir.
2) Teklifler (rakam yaz ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.
3) Odemeler 180 glin igerisinde yapilacaktir.
4) Alimlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Agri Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan
edilmektedir.
5) Alm konusu cihaz ise egitimi hastanemizde licretsiz yapilacaktir.
6) E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar es zamanli olarak e-posta tizerinden de ilan
edilmektedir.
7) Almacak malzemelerin 2 [K] yil garantili olmasi
8) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kagesi ve yetkili imzas1 olmak zorundadir.
9) Teklif sonucu siparisi ¢ekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde

teslim edilmemesi veya yapilmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen
teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye alinmayacaktir,

AZr yolu lizeri 5.km Dogubayazit/ AGRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeger: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Agr1 Yolu Uzeri 5.km Dogubayazit/AGRI 33 Bilgi igin: Serra KIRAC
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30 : TIBBI SEKRETER
Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakm elektronik imz-uh suretine hitp://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 3d4580ce-7b89-4d64-8015-88766c692e4 kodu ile erisebilirsiniz,
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gore givenli elektronik imza ile imzalanmistir,



DOGUBAYAZIT DR_VAsAR:ShmMAz DEVLET HASTANESI ( TRAFO VE ORTA GERILIM
HUCRELERi) KOMPANZASYON PANOCLAR! VE ALCAK GERILiM ANA DAGITIM PANOLARI
PERIYODIK BAKIM VE ONARIM HiZMETI ALIMI TEKNIK SARTNAMESI

1.GENEL SARTLAR

a) Bakim ve Onanim Hizmeti: Sozlesme tarihinde itibaren ihale makami olan Dogubayazit Dr.Yagar
Eryiimaz Devlet Hastanesi’'ne Ait mevcut Trafolarm, 0G Hiicrelerinin, Parafudurfann ,ana dagitim
panolannin, kompanzasyan panolarinin ve bu sistemlere ait orta Ve alcak gerilim topraklama
tesisatlaninin dizenli kontrol koruyucu bakim,tam bakim,test kalibrasyon, anza (onarim)giderimi,
gerekiyorsa kurum,firmadan veya piyasadan temin edilen parga degistirme istemini kapsamaktadir.Bu
Sartnamede belirtilen sistemlerin, yedek parca bedeli haric bakim ve onarnm islemleri igin (yag
temiz[eme,yag-deéisimi,yaé analizi,parga degisimi,isciligi ve test isiemleri dahil) hichir suretle ilave
{icret talep edilmeyecektir.

b) Trafo ve 0G hiicrelerinin bakim ve onanm hizmetlerinin 1 kV istii ve 1 kV alt elektrik serbest
miigavir miihendis(SMM} pelgeli Mihendis sorumiulufunda ve denetimde yapimasi
$artt|r.Yi.'ikleyici Trafo ve OG hiicrelerinin bakim onarim sirasinda Miihendise yardimci personel
(Tekniker-Teknisye_n}"";ah§_'aracaksa cahistinilacak personel EKAT YG altinda galigma izin belgesine
sahip personel olacaktir.Yiiklenici cahistirdiBt miihendisin veya yardimai personelin belgesini teklif
ile birlikte sunacaktir.

Yiiklenicinin kendis’imﬁhendis—-ve—iEgili'be’lgeye‘ sahip ise bu belgeyi de sunabilir.Yiiklenici bina isletme
sorumlusu ile irtibath olacak,her tirfu bakim ve ariza giderimde igletme sorumlusu da refakat
edecektir.

¢)Firma sistemin devamii-galisir durumda bulunmasi icin ilgili cihaz ve tesisatlarn her tirll aksamin
koruyucu bakim spzlesme siresince periyodik olarak yapacaktir. Firma periyodik bakimiar disinda
sozlesme siiresince olusan arizalara {icretsiz servis hizmeti verecektir.

d)Periyodik pakimlarda ; bakimci firma,ongorilen ve karsihikli belirlenen her turll kalibrasyonu
yapacaktlr.ﬁrma sistemin: bakim. ve kalibrasyon igin gerekebilecek aleti kendisi temin edecektir.
Oleiim ve test islemierinde kullamifan tim cihazlarin TURKAK ak-rediteii—Iaborat-uarlanndan alinmig
gegerli tarihli kalibrasyon sertifikasi olacaktir.

ejFirma anza aninda ulasifacak telefon numarast yazill olarak idareye bildirecektir.Mobil telefonlar 24
saat agik tutulacaktir. Teleforrnumaralanmn degismesi durumunda firma bu durumu 3 giin dncesinde
idareye yazi olarak bildirecektir.

1.1 Periyodik Bakim Ve Giin Saatleri

a) Periyodik ve koruyucu baktmlar,cihazlarm_bulunduéu ilgili birimde yapllacaknr.Periyodik bakimlar
Hastanemiz idaresi tarafindan belirlenen samanlarda yapilacaktir .

b) Yiiklenici 'periyodik,'baklm icin belirlenen araliklarda bakim ve onarima gelmeden en az 3 giin Bnce
bakim ve onarma gelecegine dair idareye yazi veya telefon fax ile bﬂgiiendirilecektir.‘{ﬁklenici
tahmini bakim stresini bildirecektir.idare bakim esnasinda elektrik kesileceginizde leneratdrlerin
yakitint tamamiayacak ve jene-ratc'jrlerini gah§abi!irii1iéini test edecektir.Yiklenict elektrigi kesmeden
&nce idarenin gerekli tedbirleri alip almadigini kontrol etmekle miikelleftir.¥itklenici bakim islemini
miimkiin olan en kisa siirede tamamlayacaktir. 7




¢} Yuklenici sozlesme kapsamindaki cihazlara belirlenen araliklarda periyodik bakim ve gerekli

kalibrasyonlari yapmakla yikiimladir,

d) Cihazlann servis hizmeti sirasinda saglam hir sisteminin iglevinin bozulmas: halinde yiiklenici
neden oldugu yeni arizay! ﬁcretsiz-farnir etmekle yiikiimiidir.

e} firma sGzlesmenin son ayt icerisinde hastanemiz idaresine tim sistemleri kapsayan genel durumu

raporu ve tim sistem is bitiminde arnzasiz vé caligir vaziyette idareye tesiim edecektir.
2. SERVIS HIZMETLERI

a) Degisecek yedek pargalar cihazin arijinal parcast olacak sekilde ve goriintisind bozmayacak ya da
degistirmeyecektir. Degigtirilmesi gereken pargalann firma v € kurum tarafindan yapian tespitten
sonra , kurum fivati uygun goriirse bakimct firmadan alabilir, uygun bulmazsa piyasadan teklif
almakta serbesttir.Bakima firma kurumun temin ettigi yedek parcay! monte etmekle mikelleftir.
Degistirilecek hasarh pargalarin miilkiyeti idareye ait olacaktir.

b) Kullamlacak olan her tiirlii yedek parga en az 1 yil stire ile garantili olacaktir.Yedek parga garanti
siiresi icinde , bu bakim sozlesmesi sona ermis olsa bile arizalanan parga firma tarafindan
depisecektir.

c) Yiklenici cihazlarin elektrik ve guvenlik testlerini de her bakimda yapmahdir.

d) Acil anza durumlarinda gerekli olursa mesai saatleri disinda da firma haber verildikten sonra 2{iki)
saat icinde anzaya miidahale etmelidir. Tatil gi‘:nierinde,bayramlarda vs. dahil firma gelmek zorunda
olup, her ne sebeple olursa olsun ek iicret talep etmeyecektir.

e) Fonksiyon kayiplarinin tespit editmesi halinde onanm iglemleri bitmemis sayilacaktir.

f) Servis hizmeti sonunda, ¢alima performansi test edilecek ve calisir vaziyette teslim edecektir.

g) sistemden gikartilan pargalar hastane teknik elemanina tutanak ile teslim edilecektir.

3. ARIZAYA MUDAHELE
Herhangi bir zamanda cihazin fonksiyonlarmin belirlenen normiarin altina diismesi durumiar
‘ariza’ olarak kabul edilecektir. -Yiik_l'enici arizaya midahale etmekle yikimlidir.

a ) Onceden planianan koruyucu ‘bakim haricinde,cihazlarda ariza meydana gelmesi durumunda,
kurum firmaya telefon,fax ve e-posta ile bilgiiendirecektir.Bilgiiendirme tarih ve saati olan kayitlar
esas alinacaktir.Anza bildiriminin ardinda yiiklenici en az 2 (iki saat igcinde anzaya miidahale edecek ve
arizanin nedenini tespit edip,anzayi giderecektir.

b} Gok acil durumiarda ve bakim onanmin uzamasi durumunda idarenin onay! dogrultusunda bu stire
asilabilir.

c¢) Arzanin ilgili birimde giderilmeyecegi anlagiimast halinde arizal parga yuklenici firma atdlyesinde
tamir edilecektir.trafo anizlannin biiyiik olmasi ve atolyede tamir gerektirmesi trafonun yeni sarnm
gerektirmesi vb. trafonun nakliyesi ve tamir bedeli idareye ait olup idare baska firmalardan teklif
almakla serbesttir. yiklenici anizall pargalarn tamir Oncesinde ve conrasinda demontajint ve
montajini yapmakia yiitkimtadir.

d ) Ariza durumunda firma pelirtilen siirede gelinceye kadar bina isletme sorumlusuna irtibat kurup
gerekli midahaleyi yapabilmesi igin bilgi verilecektir.

4. RAPORLAR
a) Firma her hakimda yaptan bakimlar test ve Olgim sonuglarnm gosteren bir rapor verecek. 3 niisha
fnalinde firmaya ait servis formunun bir niishas: idarede,bir niishas! yuklenicide kalacak. Diger bir
niishasi ise fatura ile. birlikte satin alma birimine verilecektir.
Firma ayrica ilgili elektrik dagitim firmasimn istedigi formatta her bir abane icin yapitan bakimlari test
ve dlgiim sonuglanni gosteren rapor diizenleyerek ilgili elektrik dagium firmasina verilmek lzere

idareye teslim edecektir.
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b) Bakimai firma her ariza ihbar sonunda gidermis oldugu anzayl belirtecek bir rapor dizenleyip
mutlaka kullanicilara ve hastane teknik servis sorumlusuna imzalattiracaktir.

5. GUVENLIK TEDBIRLERI

a ) Yiiklenici, isin yapiimas! esnasinda can ve mal emniyetini agisinda Gnem arz eden ve telafisi
imkansiz zararlara olacak olay ve kazalara sebebiyet vermemek igin ; bu durumu engelleyecek her
tiirlli teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olup,Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi ve
6331 sayilt s Saghg Ve Gavenligi Kanuna uymak zorundadir. Bakimi yapan firma elemanlar ilgili
kanun ve yonetmeliklerde belirtilen keruyucu ekipmanlarn kullanmak zorundadir.

b) Trafo ve OG hiicrelerinin bakim ve onarmi hizmetlerinin 1 kv Ustii ve 1 kV Alti Elektrik Serbest
Miisavir Mithendisi {smMm) belgeli miihendis sorumiulugunda ve denetiminde yapilmasi gartur.

6. YUKLENICININ SORUMLULUGU KAPSAMINDAKI iSLER

a) Dogubayazit Dr.Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesinde bulunan Trafolarin ve bu trafolara ait oG
hiicrelerinin periyadik bakim onarimini yapacak. )
b} Dogubayazt Dr.Yasar Eryiimaz Devlet Hastanesinde bulunan, ana dagitim panolar ile

kompanzasyon panolarinin periyadik bakim onarimini yapacaktir.
¢) Dogubayazit Dr.Yasar - Eryilmaz’ Devlet Hastanesinde bulunan, trafolann OG hiicrelerinin,
kompanzasyon panolarinin,AG ana dagitim panolarinin, Jeneratorierin igletme koruma ve fonksiyon

topraklamas: bakimi ve Blcumleri yapacak.

7. BAKIMLAR

7.1. TRAFO PERIYODIK BAKIMLARI

a) Trafo sogutma fanlarinin, sicaklik izieme ve koruma sisteminin pakimi kontrolii ve gerekli ayarlari
yapilacak.

b} Trafo iizerinde korozyona ugramis kisimlart uygun bir ydntemle temizlenip boyanacak.

¢} Busingler kontrol edilecek,kirk veya gatlak olanlar degisecek.Saglam busingler uygun sollisyon ile
temizienecek. :

d) businglerin baglantilannin uygun faz kontrolli, mekanik saplamlig kontrol edilecek.

e) Bitiin businglerin terminal baglantilar kontrol edilecek. lyi temas etmeyen pash, oksitli kisimiar
temizlenecek.

f) Trafonun tim baglanti noktalar torkiu anatar ile sikik kontrolii yapilacak.

g) Trafo tizerinde Alcak Gerilim ve Orta Gerilim izolatdr baglantilan kontrol edilecek. Gegis direngleri
dlglilecek.

h) Ark boynuziarin temizligi yapilacak ve araliklan kontrol edilerek ayarlanacak.

i) trafonun dig temizligi ve trafo odasimn temizligini yapacak.

j) Trafonun galigmasi sirasinda ses kontroll yapacak.

k} Cevirme orani /TTR) testi yapilacak.

1) Sarg: direnci testi yapacak.

m) izolasyon ( AG.YG-AG,NUVE- YG NOVE arasi) testi yaptlacak.

n) Tim testler ve glcimiler sozlegme tarihinde itibaren yilda bir defa itk bakimda yapilacaktir

o) Trafolarin igletme ve koruma topraklamalarinin lcimleri yapilacak.
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p) Yapilan tim test ve dlglim sonuclar: ayrt ayrl raporlanarak imzalt ve onayh sekilde idarey teslim
adilecektir.blgiim ve test islemierinde kullanilan cihazlarin gecerli kalibrasyon sertifikalan olgim
raporlan ile birlikte idareye teslim edecektir.

r} Cihaz ve tesisat pargalarnin liretici firma tarafindan pelirlenen galisma zamanlari aginma ve Kirlilik
durumtart kentrol edilerek degigimi tavsive edilecek.

s) Yukarida belirtilenler diginda ilgili ysnetmelikler ve liretici firma tarafindan helirlenien bakm v e
kontroller yaptacak.

7.2. 0G. HUCRE ELEMANLARININ PERIYODIK BAKIMLARI

a) 0G hiicresinde bulunan glcii ve koruma elamanlarinin { keisici,aymcn,sigorta,botun,ré‘)ie,aklm
trafosu,gerilim trafosu,izolatdr,termostat,pano ici aydinlatma vb) elamanlarinin bakimi ve kontrolil
yapilacak.Calisma fonksiyoniari test-edilecek.

b) DC besleme iinitesinin palkumlan yapilacaktir.

c) SF6 gazlt kesicilerin sarjtan kontrol edilecek. Gaz sarj! gerekiyorsa yapitacakur,

d) Yagh kesicilerin kutup yaglar kontrol edilecek.gerekiyorsa degistirilecektir.

e) Kesicilerin ureticileri tarafindan belirtilen genel bakimiari yapilacak.Agma kapama zamant ayarlan
yapilacak. Kontak gegig direncleri ve izalasyonu direncleri slctilerek mekanik aksamlarin bakim ve
ayarlan yapilacak.

f) Ayinicilarin {direk Ustd ayricilar dahil) Kontak gegis direngleri 61;L}lecek.l<omakiarda olusan ark
capaklar temizlenecek.Mekanik aksamlarnn bakim ve aya rlan yapilacak.aymcilarin sigorta lari kontrol
edilecek.

g) OG hiicresi bara baglantiiannin kontroll yapilacak.

h) OG hiicresinin topraklama baglantilan kontrol edilecek ve gecis direngleri dlglimleri yapilacak.

i} OH Hiicresi iizerinde bulunan agirt akim koruma , sekonder koruma, toprak kagagl koruma, sicaklik
koruma vb. koruma rgleleri ile kontrolariza ve uyan sistemlerinin bakimi ayarlars ve testleri
yapilacak. Role ayarlari ile ilgili Elektrik dagitim firmast ile irtibath ve selektif korumay! saplayacak
sekilde yaptlacak.

jlort gerilim sigortalarinin kontroliiyapilacak .

k) Yapilan tiim test ve 8lglim sonuglari ayn ayrt raporlanarak imzal ve onayli sekilde idareye teslim
edilecek.Oigiim ve test islemlerinde kullamilan cihazlanin gegerli kalibrasyon sertifikalari dlcim
raporlar ile birlikte idareye teslim edecektir. g

1) Yukarnda belirtilenler diginda ilgili yanetmelikler ve {iretici firma tarafindan belirlenen bakim ve

kontroller yapilacak.

7.3. TOPRAKLAMA SiSTEMLERI PERIYODIK BAKIMI

a) Olglim baslamadan &nce acikta bulunan tum topraklama baglantilari kontrol edilerek gegis
direngleri 6lgaiecek.Topraklama baglantilarindaki gevseklikler ve korozyon olusumian giderilecktir.

b) 0OG hiicreleri,trafo,Jeneratdr,AG ana dagrum  panoclarinin isletme koruma  ve fonksiyon
topraklamalari Elektrik Tesislerinde Topraklamalar yvaénetmeligi'ne uygun olarak dlgiilecek. Yapilan
Blciimler her abone icin  ayri ayn raporlanarak onayh sekilde idareye sunulacaktir.Olgim ve test
islemelerinde kultanslan cihazlarn gegerli kalibrasyon sertifikalan olgim raporlari ile birlikte idareye
teslim edilecktir. :

c) Topraklama Blgiim sonuglar ilgili ydnetmeliklere gore istenilen degerlerde gikmamasi durumunda ;
malzemelerin teminive kaz isleri, topraklamanin iyilestirmesi igin gerekli projelendirme ve uygulama
yiiklenici tarafindan y‘apiiacaktir.‘(ﬁi(leniti bu igler i¢in herhangi bir {icret talep etmeyecektir.

d) Topraklama islemleri en az yilda bir defa yapilacaktir.




7.4 KOMPANZASYON PANOLARI PERIYODIK BAKIMLARI

a) Salterlerin, kontaktérlerin, kondansatorlerin, harmonik reakt&rlerin,baralarin hag]antalarn kontrol
edilecek.Gevseklik olan kisimlar uygun tork ile sikilacak.Arizali oldugu tespit edilen ekipmanlar

degisimi yapilacak.

b) Panolarin topraklama baglantilari kontrol edilerek topraklama olgiimleri yapilacak.

¢) Kondansatdrlerin kapasite 8lgimii yapilacak. Kapasite kaybi % 20'den fazla olan kandanstorler

yeisi ile degigecektir.

d) Harmonik reaktérlerin kontrolleri ve temizligi yapilacak ve izolasyonu durumu kontrol editecek,’

e) Reaktif giic kontrol rdlesinin tiim baglantitarr kontrol edilecek gerekli tiim ayarlamalar yapilacak.

f) Kompanzasyon panolarmin ve tiim ekipmanlarinin{ sigorta ,salter, kondansatdrler,role vb) genel

temizligi yapiacak.
g} Kompanzasyon panosunun sogutucu fan]armm ve isitici termostatiarimin genel kontrolleri ve

h) kompanzasyon odasmm genel temizligi yapilacak.

i) firma strekli sistemi takip edecek ve abonenin Endiiktif Reaktif ve Kapasitif Reaktif cezaya
girmemesi igin gerekli her tirlG tedbiri almakla sorumludur. Endiiktif Reaktif ve Kapasitif Reaktif
enerji tiketiminin EPDK tarafindan miisaade edilen sinirlarin altinda tutulmas: Yiklenicinin taahhidi
altinda olacaktir.

i) Yiklenici saya¢ endexlerini Pazartesi ve Persembe giinleri okuyacak ve aktif reaktif tiketim
degerlerini hazirlayaca@i bir tabloya kaydedecektir.Sayag endexlerinin yazldig her satirda
yiiklenicinin ve isletme sorumlusunun imzas! olacaktir.Tablo ay sonunda igletme sorumiusuna teslim
edilecektir. '

k) Yiklenici isterse endex takibi yapmak igin web tabanh uzaktan saya¢ okuma sistemi
kurabilir.Yiiklenici sistemi kurmak isterse ilgili dagitim firmasinda gerekli izinleri almak zorundadir.
Sistem igin gerekli internet baglantisi idare tarafindan saglanacaktir.Sistemin Mulkiyeti yiikleniciye ait
olacaktir.Sisteme kullanici olarak isletme sorumlusu da tanimlanacatirg

1) Yiklenici firma reaktif tarifeye tabi 12. Maddede belirtilen abone ve/veya abonelerin Endiktif
Reaktif ve Kapasitif Reaktif cezaya girmesi halinde hicbir suretle idareye sorumluluk
yiiklenmeyecektir. Endiktif Reaktif ve Kapasitif Reaktif tiikketim bedelleri ve bedele ilave edilen tim
vergi ve harclarr yiklenici tarafindan Gdenecektir.Yiiklenici bu bedeli faturanin son ddeme tarihine
kadar ilgili dagitim firmasina yada idarenin bildirecegi hesaba 6deyerek makbuzunu idareye teslim
edecektir. .

m) Hak edisin diizenlendigi tarlhe kadar olan faturalarda Reaktif (Endiiktif ve Kapasitif) tilkketim bedeli
olup olmadigi kontrol edifdikten ve bedeller yiiklenici tarafindan 6dendikten sonra onaylanacaktir.

n) Bakim 6zlesmesi siiresi icerisinde EPDK, TEDAS yada tedarikgi kurulug tarafindan Enduktif Reaktif ve
Kapasitif Reaktifceza oranlan degistiriimesi halinde yeni oranlara gére de yiiklenicinin stzlesme
konusu yikimitligi aynen devam edecektir.

o ) Yiklenici Endiiktif Reaktif ve Kapasitif Reaktif tilketim bedellerini tazmin yukimliligi sézlesme
imza tarihinde sonra TEDAS vya da tedarik¢i kurulus tarafindan dizenlenecek ilk fatura ile
baslayacaktir.Stzlesme siiresinin bitim tarihinde reaktif tarfiye tabi tiim abonalerin son endexleri
idare temsilcisi personel ile birlikte okunacak ve tutanak altina alinacaktir.Bu sekilde okunan son
endexler sézlesme siresi icersinde TEDAS ya da tedarikgi kurulus tarafindan diizenlenen son
faturalardaki endex degeri ile kargilagtirilacak.tiketimde cezai durum olup olmadig kontrol
edileecktir.Cezai durum olan abonelerin ‘olmasi halinde, bu abonelerin faturalarinin diizenlenmesi
beklenecek ,faturadakireaktif tiiketim bedelleri 6dendikten sonra son hak edisi onaylanacaktir,

7 Yeknik i;sef Sorumiusu




