AGRI PATNOS 1 NOLU AILE SAGLIGI MERKEZINE (ASM’YE) KATI YAKITLI KAZAN
SATIN ALINMASI TEKNIK SARTNAMES!

1-Kazan en az 90.000 kcal/h kapasiteli olacakir.

2-Kazan dijital kumanda panelli olmalidar.

3-Kazan yitksek 1s:l verimli olmahdir. (Kazan 1s11 verim degieri yiirlirliikte olan Binalarda Enerji
Performans: Yénetmeligine aykin olmayacaktir.)

4-Kazan izolasyonlu olacaktir.

S-Kazamin brillér ve fan gibi aksamlan var ise, kazan emniyet termostatl olacaktir, (Kazan suyu
sicakh herhangi bir sebeple smir deferi agarsa varsa briilér ve fan gibi aksamlar otomatik olarak
durmahdar.)

6-Kazan, kazan su sicaklifim gdstermelidir.

7-Kazan iizerinde yeterli sayida hidrometre olmalidir.

8-Kazan TSE veya ISO ve CE belgeli olmalidar.

9-Kazan en az 2 y1l garantili olmaldir,

10-Kazan en az 10 yi1! yedek parca garentili olmalidir.

11-Kazan sifir (yeni) ve hi¢ kullanilmamms olmalidir.

12-Kazan imalat hatasiz ve defosuz olmahdir.

13- Hgili standartlara uygun olmak iizere; 3 gesisli, ocak hari¢ gegisler aras: boru demetli, istenen
konstriiksiyon basincina gdre termodinamik ve mukavemet hesaplan yapilmug, TS EN 303.5
standardina gdre kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapilan kapasite ve 151! verim deneyi
sonucunda bulunan kapasite ve 1si1l verim degerleri TSE'lerdcki minimum degerlerden diigiik
oimayacak ve bu degerlerden diijiik verimli kazan olmayacaktir. Alinan bu sonuglar projelerine
yaz:larak belgelendirilecektir.

14~ Kazamn monte edilecegi yer: Agn Patnos 1 Nolu Aile Saghg Merkezidir,

15- Kazamn imali, isyerine nakli, temel kaidesi lizerine montaji ve ¢aligir halde teslimi yiiklemici
marifetiyle yapilacaktir,

16- Calisinlacak clemanlanmn Is Sagh# Gilvenligi ve can giivenligi gerek i3 mahallinde ve gerekse
ulagim esnasinda yiikleniciye aittir. Yiiklenici, biinyesinde galishrdifn personelin sosyal giivenlik
sigortalanim yaptirmak zorunda olup, idaremiz bu konuda sorumlu degildir. Firma iy mahallinde is
giivenligi tedbirlerini almak zorundadsr. 6331 sayili Is Saghg ve Gitvenligi Kanunu mevzuat: ve igin
gerektirdifi her tiirlit tedbiri almak yiiklenicinin sorumlulufundadir. Ayrica yapilan ise ve kisiye
uygun i§ giivenlifi igin kullanilacak baret, kemer, eldiven vb. tiim Kisisel Koruyucu Donammiar
(KKD’ler) yiiklenici tarafindan kargifanacak ve bu KKD'lerin uygun sekilde kullamimalan yiikienici
tarafindan saglanacakur.

17- Kazamin kullammu ite ilgili kazanciya teorik ve pratik efitim verilecek ve bu durum
tutunakiandinlacaktir.

18- Kazan:n giriiniir bir yerine, imalatc: firma tarafindan agafidaki bilgiler yazihi bir plaka
konulacaktir :

A) Imalatg: firmamin ad,

B) Kazanin numaras,

C) Imal edildigi sene,

D) En yiiksek ¢aligma basinci.

19- Sz konusu kazan CE isareti iligtirilmis olmahdur.

20~ Cahsmalar esnasinda binaya verilmesi muhtemel her tiirlii zarar fen ve sanat kurallanna gore
yiklenici tarafindan giderilecektir. Olusacak herhangi bir zarann tespitinde isletme kaybi da dikkate
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alnacaktir.
21.Yiiklenici elemanlannin kamu malina verdikleri zarar, piyasa rayici (fiyat takdirini idare
yapacaktir) iizerinden yiiklenici tarafindan ddenmek zorundadir.

22- Kazan, yitriirliikte olan tim mevzuata ( kanun, tiziik, yénetmelik, standart ve genelge v.b.) uygun
ve uyumtu olmahdir. Mevzuata ve bu teknik sartnameye aykinhk nedeniyle olugmas: muhtemel tiim

maddi ve manevi kayiplardan yiiklenici kusursuz sorumludur. 12.12.2019
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