T.C. SAGLIK BAKANLIGI
Agri il Saghk Mudarltigi

Hamur ilge Devlet Hastanesi

2020 ASANSOR PERiYODIiK BAKIM ONARIM

TEKNIK SARTNAMESI

I.KONU: Hamur ilge devlet hastanesinde bulunan;

1)- Hamur ilge devlet hastanesi binasinda bulunan tam otomatik kapili, 4 durakli, 600 kg
kapasiteli/sedye asansori’niin Bakim ve onarimlarimim yapimi isini kapsar. Sézlesme siiresince 1
adet asansoriin ayda en az 1 defa olmak tzere periyodik bakiminin stirekli calismasinin temin
edilmesiigleridir.

GENEL HUKUMLER BAKIM iSi

2.1 Asansoér Makine Motor grubunun yag seviyeleri kontrol edilecek, eksik ise tamamlanacak,
frenlerin ayarlari kontrol edilecek, bozuk olanlar yeniden ayarlanacaktir.

2.2 Kumanda tablosu elektrik aksami kontrol edilecek. Kontaktérler ve klemensler kontrol edilecek,
gevsek olanlar sikilacak.

2.3 Paragsiit regiilator halati baglanti noktalari ve kesici flizeleri kontrol edilecek.

2.4 Nihai kesici salter kesme mesafeleri kontrol edilecek.

2.5 Kabin ve agirhk kilavuz raylari kontrol edilecek, yaglari tamamlanip patenleri kontrol edilecek.
Asinmalar var ise degistirilecek.

2.6 Kabin ve agirlik halat baglanti siseleri, klemensleri kontrol edilecek, gevsek olanlar sikilacak. Kabin
halatlarinda aginma olup olmadigi kontrol edilecek.

2.7 Kabin revizyon kumanda kutusu revizyon butonlari, stop kontaklarinin galisip calismadigi kontrol
edilecek, arizali olanlar degistirilecek.

2.8. Kat kapilari kontrol edilerek kilitlerin, fis kontaklarin, diktatorlerin ayari bozuk olanlarin ayarlari
yapilacak, arizall malzemeler firma tarafindan rapor edilerek tespit edilen ariza parga/malzeme veya
yedek parcalar liste halinde idaremize sunacaktir. Kapi emniyet gereglerinin standartlara uygun
calisip calismadigi kontrol edilecek. Arizali kilit ve fig kontaklari degistirilerek asansor cahgtirimalidir.
Kesinlikle kapi emniyet tertibati iptal edilerek ¢ahstinimamalidir.

2.9. Asansériin durus seviyeleri kontrol edilerek, bozuk olanlar ayarlanir.

2.10. Kat gdsterge elemanlari ve butonlari kontrol edilerek, buton ve gostergeler tizerindeki



yanmayan lambalar tespit edilecek ve idarenin vermis oldugu lambalar ile degistirilecek. Kabin
aydinlatmasinin ve havalandirmasinin yeterli olup olmadigi kontrol edilecek.

sogutucu fanlar, kontaktérlerin vb. temizligi, asansér kabin Uzerinin temizligi, kuyu temizligi
yapilacaktir. Asansér raylari gaz ile silinip yeniden yaglanip, kat kapilarinin kanal temizlikleri, makine
grubunun fan motorunun temizligi ve sanzimandan disari akan yaglarin temizligi makine dairelerinin

olacaktir.

2.12. Asansér bakim isi bitirildikten sonra asansér bir sdre kontrol ¢alismasina alinarak anormal bir
durum olup olmadigi kontrol edilecek.

teslim edilecektir.

2.14. istekliler, bakim ve onaranlari yapilacak olan tim asansdrlerin yedek parcalarin (mekanik
elektrik) tek parca fiyatlarini ihale teklifiyle birlikte sunacak. Arizali asansorlerin degisecek olan
parcalari yetkili firma tarafindan rapor edilerek hastane teknik birimine imza ettirilip, birimin

2.15. Firma periyodik bakim ve onarimlar sonucu yapilmig isleri rapor edip arizali parcalan ayrica
rapor ederek teknik birimin imzas; altina aldiracaktir.

2.16. Sézlesmenin devam ettigi sire icerisinde asansérlerin isletilmesi ve bakim islerinde dogacak
bitin teknik sorumluluk firmaya ait olacaktir. Bakim noksanligindan ve isletme yetersizliginden
kaynaklanan ve ¢ikabilecek biitiin arizalara firma adresine hastane teknik birimince yazili veya
telefonla ariza bildirilecektir. Midahaleye ge¢ kaldiginda il ici iki (2) saat icinde derhal miidahale
edecek miidahale}s geg¢ kaldig takdirde cezai maddesine hikumleri gecerlidir.

2.17. S6éz konusu ig kapsamindaki makine ve techizatta yapilacak tadilat, yenileme gibi degisiklikler
firmanin verecek oldugu parga fiyat listesi tzerinden yapilacak, liste Uzerinde olmayan isler, boyama,
insaat ve benzeri gibi isler bu sézlesme kapsami diginda olacaktr.

2.18. Bakim ve isletim hizmetlerinin yuritilmesi sirasinda, ig saghgi ve giivenligine iliskin her tiirli
tedbirin alinmamasi halinde dogacak tiim sorumluluklar firmaya ait olacaktir.

2.19. Bakim ve isletim firmas) elemanlarinin kamu malina verdikleri zarar, piyasa rayici (fiyat takdirini
mudurliik yapacaktir) tizerinden firma tarafindan 6denmek zorundadr. Odenmediéi takdirde ilk
istihkakindan karsilanacak olup, geciktiren giin icin ise ilgili cezai maddenin gecerli olacaktir. Bakim
stiresince degisecek parcalarin degisimi verilen fiyatlardan degisecektir.

2.20. Asansérlerin isletilmesi, bakim ve arizalarinin giderilmesi calismalari isletmede gérevli Kurum
teknik elemanlarinin nezaretinde yapilacak, sistemin calistiriimas; ve diger konularda Kurum teknik
elemanlarina firma tarafindan teorik bilgi ve egitim verilecektir.

2.21. Asansérlerdeki tim cihazlarla ilgili ¢alisma prensibi, bakim ve onarim talimatnameleri isletmeci
firma tarafindan hazirlanacak Ve uygun yerlere asilacaktir.

2.22. Asansérlerin isletiimesi ve bakimi sirasinda olabilecek malzeme gerektirmeyen arizalar sOzlesme



kapsaminda lcret talep edilmeden giderilecektir.

2.23. Kurum diledigi asansérii bakim kapsamindan ¢ikarabilir veya Unite dahilinde ayni tip ve marka
bir asansérii de bu sozlegsme hiikiimlerine gére s6zlesme kapsamina alabilir

2.24. Bakim esnasinda firma her tiirlii tedariki almakla mukellef olup (bakima gonderdigi elemanlari
mutlaka sigortali olacaktir) olas bir aksilikte kurumumuz sorumiu olmayacaktir. Firma bu hususu
pesinen kabul eder. '

2.25. Periyodik bakim isleri her ayin I’iile 15’i arasinda 30’ar guinlik periyotlarla kabin, ving, tasiyic
halatlar-, elektrik tesisati, kumanda tablosu ve diger aksami devamli emniyet icinde isler durumda
bulunacaktir.

2.26. Bakim - onarmalarda tespit edilen ariza parca/malzeme veya yedek parcalan liste halinde
idaremize sunulacaktir. idare tarafindan verilen malzeme /yedek parcalar, yuklenici tarafindan
tcretsiz olarak montaj edilecektir.

2.27. Bakim isleri esnasinda kullanimasi gereken her turli temizlik malzemesi ve araglarin temini
firma tarafindan bedelsiz olarak kargilanacaktir. Makine ve motor gruplarinin yilda iki defa yag
degisimi licretsiz olarak yapilacaktir. Bu yag degisim isi, yilda 2 kez degistirilecek olan ayrica yiiklenici
firma tarafindan rapor edilecektir.

2.28. lsaghk mudirltgiinin il bazinda yapacagi bakim onarim sézlesmesi durumunda sozlesme
tek tarafli olarak fesh edilir.

3.i$ GUVENLIGI: Yiiklenici firma “Isi Sagligi ve is Guvenligi TizUgi” hiikiimlerini yerine getirmekle
yukimltdur. Bakim ve onarim isi icin gelen firma elemanlarinin can guvenliginden, meydana
gelebilecek is kazalarindan ve bu kazalarin sebep olabilecegi zararlardan dogrudan yiiklenici firma
sorumludur. Firma is giivenligi tedbirlerini almak zorundadir.

4.I$IN KONTROLU: Asansérlerin ylklenici tarafindan yapilan tiim aylik bakim - onarim ve degisecek
olan tiim pargalarinin kontrolii hastane teknik birimi tarafindan yapilip, firma tarafindan miisterek
tutulacak olan rapor ile belirtilecektir. idarenin belirleyici bir sorumlu teknisyen nezaretinde asansér
bakimlari yapilacaktir. Bu teknik sartnamede agikca belirtiimemis veya hi¢ konu edilmemis hususlarda
Bayindirlik isleri Genel Sartnamesi, sézlesmenin imza tarihinde ylrirlikte bulunan teknik ve idari
tuzik ve yonetmelik hiikiimleri uygulanacaktir.

5 -S6zlesmenin biitiin maddelerinde gecerli olmak lizere;hizmetin aksamasi durumunda ve
sézlesme sartlarinin yerine getirilmedigi durumlarda geciken her gun i¢in 0 % 2 oraninda
firmanin hak edisinden hastane idaresi cezai tutar kesme hakkina sahiptir. Meydana gelecek
anlagsmamazlik durumunda T.C Adalet bakanligina bagh Agri yerel mahkemelerine
basvuralacaktir.



