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SAGLIK BAKANLIGI
Agn 11 Saglik Mudirliigi

LiKIiT OKSIJEN GAZI TEKNIK SARTNAMESI

. Ihale konusu Likit Oksijen Gazi, solunum yetersizligi olan hastalarda kullanilacak

olup, verilecek gazdan dogabilecek her tiirlii komplikasyonlardan satici firma sorumlu
olacak ve bu sorumlulugunu belge ile taahhiit edecektir.

Verilecek Likit Oksijen Gazi; ithal ise ithal, dolum ve depolama izin belgesine, yerli
ise iiretim, dolum ve depolama izin belgesine sahip olacaktir. Belge Saglik Bakanhifi
ilag ve Eczacilik Genel Midiirliigii (llag ve Tibbi Cihaz Kurumu) tarafindan verilmis
olacaktir. Ayrica saticiin en az dagitim izin belgesi olup, bu belge Saghik Bakanlifina
bagli yetkili kurumlardan alinmis olacak ve belgelendirilecektir.

Likit oksijen gazi en az %99,50 saflikta, rutubetsiz, Tiirk Farmakopesine uygun
olacaktir. Yiklenici her sevkiyatta o sevkiyata ait tanker igerisindeki likit oksijenin
saflik yiizdesini gdsterir uygunluk onayl analiz sertifikasim hastane idaresine teslim
edecektir.

Likit oksijenin igeriginde toksik madde bulunmayacaktir.

Likit Oksijen Gazi talebi en geg 48 saat icerisinde yerine getirilecektir. Aksi halde her
gecen gin cezai mileyyide uygulanacaktir. Ihtiyag telefon veya e-posta ile
bildirilecektir.

Firma kriyojenik tank ve evaparatdriin herhangi bir nedenle hizmet disi kalmas:
durumunda olumsuzluk giderilinceye kadar hastanenin oksijen gazi ihtiyacin
karsilayacaktr.

Kriyojenik likit oksijen tanklarinin kurulacag: bolgeye tankerlerin ulagim igin devamlh
acik tutulmasi, tankin muhafazas: ve emniyet tedbirlerinin alinmasi hastane idaresince
saflanacaktir.

Firma tarafindan kurulacak olan likit oksijen tanklanmin gevresi iki metre
yiiksekliginde panel it ile cevrilip kap1 montaji yapilarak muhafaza altina alinacaktir,
Dolum sirasinda servis kapisi agik birakilmayacak depolama sistemine veya
aksesuarlarina yetkili personel harici hi¢ kimse miidahale etmeyecektir.

Likit oksijen gazi olagan tisti durumlar disinda mesai saatleri igerisinde getirilecektir.
Dolum islemi oncesinde ve sonrasinda yapilacak tartim islemlerini hastanece
gorevlendirilecek bir personel eslik edecek personelin tart: iglerine igtirakini satici
firma saplayacaktir tartim islemleri belediyeye ait tartim cihazlarinda veya SANAYI
TEKNOLOJi BAKANLIGI iL VE BOLGE MUDURLUKLERI tarafindan kontrolleri
yapilan kantarlarda yapilacaktir. Her tartimdan net tartimdan 100 kilogram diistilerek
fatura kesilecektir.(dolu tartidan ¢ikis ile bos tartiya gidis ile gidilen yol nedeniyle
yakit harcamis olacagindan ve dolum esnasinda sogutma yapilmasi veya buharlasmig
gazin digan atilmasi nedeniyle tart: olumsuz etkilenecektir.

Yiiklenici firma; A$n_Egitim ve Arastirma Hastanesine, Patnos Devlet
Hastanesine ve Dofubayazit Doc.Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesine min,

5000 kg kapagiteli toplamda 3 adet Likit oksijen tanka kuracakhr, Tanklarmm
apilacak tiim testler ve giivenli
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bir_sekilde yasal mevzuatina uygun bir_sekilde cahstiriimasi sbzlesme_siiresi
boyunca yiiklenici firmaya ait olacaktir.

GENEL SARTLAR

1-ihale edilecek olan likit oksijen gazi, Agn Il Saghk Miidiirliigiine bagh saglik tesislerinde
kullamlacaktir.

2- Likit Oksijen Gaz: birinci derecede insan yasamu ile ilgili olup, yiiklenici firma tarafindan
iiretim, depolama, nakliye, bogaltma ve kullanma siiresince gazin tibbi &zelliklerini
koruyacaktir.

3-Bu sartnamede bulunmayan hitkiimler igin ilgili yasa, yonetmelik, tiiziik ve standartlardaki
hiikiimler gegerlidir.

4-Dolumu vapilacak kriyojenik likit silindir ve likit oksijen tanklar: sézlesme siiresince
firma tarafindan saflanacaktir.

5-Yiiklenici likit oksijen gazi ilgili yikleme ve nakliye islerini trafik kanun ve
ydnetmeliklerine uygun olarak kendisi yapacaktir. Aksi takdirde meydana gelebilecek her
tiirlii maddi ve manevi sorumluluk yiikleniciye aittir.

6-Teslim edilecek likit oksijen gazi teslimat irsaliye ile yapilacaktir.

7-S1vi oksijen tanki ve evaporatdriin herhangi bir nedenle hizmet dii kalmas: durumunda
anza giderilinceye kadar saglk tesislerinin oksijen ihtiyaci firma tarafindan karsilanacaktir.
8- Sozlesme siiresince Miidilrliigiimiize bagli saglik tesislerinin yeni binaya taginmas: s6z
konusu oldugunda teslimatlar idarece belirlenen yeni hizmet binalarina yapilacaktir. Likit
oksijen tanki bulunan hastanelerimizin tasinmasi durumunda tankin taginmasi ve yeni hizmet
binasinda giivenli bir gekilde calismas: yiiklenici firma sorumlulugundadir. Kurum bu tagima
siireci igin herhangi bir bedel 6demeyecektir.

9. Alm vapilan miktarlar _hastanelerin _jhtivaci olmasi halinde hastaneler arasinda
kullanilacak olup, firma tarafindan avyrica bir bedel talep edilmeyecektir.

10-Yiiklenici firmanin sartnamenin herhangi bir maddesine uymadiinin tespiti halinde
her bir ihlal i¢in ayri ve ihlalin devam ettigi her giin icin ayr1 olmak kaydiyla sizlesmede
belirtilen oranda cezai iglem uygulanacaktir.

11-Ayhk olarak kullamlan _ve kalan bakiveler Miidiirligéimiiz_Stok Birimine
bildirilecektir.
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