SAGLIK BAKANLIGI
AGRI iL SAGLIK MUDURLUGU

iL GENELI SAGLIK MUDURLUGUUNE BAGLI JENERATOR BAKIM TEKNIK SARTNAMESI

TANIM: Asagidaki tabloda belirtilen saglik tesislerinde kurulu bulunan 73 adet jeneratdriin
....... 1202/ yil igin (sbzlesme tarihinden. ... 20228 oo eorecemsseereneessressesssns
tarihine kadar .. 7.2 (..... takvim giinii olarak periyodik bakim ve ariza onarimu isini kapsar.

GENEL HUKUMLER

1- istekliler kamu kurumlarinda bu isi sozlesme kapsaminda yaptklarina dair belgeleri
sunacaktir.

2- Malzeme harig (yedek parga) ariza onarimim yapacaktir,
3- Yiiklenici Anzal jeneratorlerin anzali pargalarim idareye yazih olarak bildirecektir.

4- Ariza parca degisimi sirasinda aniza mahalline birden fazla gidis ve doniis olmasi halinde
yitklenici hak talebinde bulunamaz. Ariza giderilinceye dek gidilecektir.

5-Yiiklenici 7 giin 24 saat esasina hazir vaziyette ¢ahisacak sekilde idareye irtibat numaras ibraz
edecektir.

6- Yiiklenici, listede yer alan jeneratorlerin parga harig sdzlesme donemi boyunca 24 ay HER
UC AYDA BIR DEFA.

7- Firma her bakim ve ariza sonras1 servis formu diizenleyerek sorumlu teknisyen (bunun
miimkiin olmamas: halinde)saglik tesisinde gérevli bir kisi gbzetiminde bu iglemi yapacaktir.
Form diizenleyecektir.

8- Arizali parga degisimi gerektiren durumunda ilgili dal miihendisi ve teknisyen nezaretinde
yapilacaktir. Form dilzenlenerek imza altina alinacaktir.

9- Meydana gelecek ariza (yazili, soziii, faks ve her tiirlii elektronik ortamda) yiiklenici

tarafindan ibraz edilen telefon numarasina ariza bildirimi yapildiktan sonra 6 saat igerisinde
miidahale edecektir.

10-Periyodik bakim ve kontrol esnasinda jeneratér grubunun diesel ve alternator kontrolleri,
fonksiyonel testler ve kontrolleri, kontrol ve transfer pano test ve kontrolleri yiik testleri ve
kontrolleri ve genel temizligi yapilarak teslim edilecektir.

11- Gerek periyodik bakim ve gerek ariza durumlaninda degistirilmesi zorunlu par¢alar orijinali
ve ya dengi olacakuir. Degistirilen her parca 1 yil garantili olacaktir.

12- Bakim ve ariza servislerinde; gerek yolculuk, is kazasi,dogal afetler v.b. durumlarda
meydana gelebilecek kaza ve can ve mal kaybindan idare hi¢ bir sekilde mesuliyet altina
giremez.

13- Garanti kapsamindaki parcalarin degisimi yiiklenici firma tarafindan iicretsiz olarak
yapilacaktir.
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14- Asilsiz aniza bildirimi yapilmasi durumunda, ihbarda bulunan kigi mesul tutulacaktir.(bu
durum ile alakal: yiiklenici magduriyeti siibut olmugsa) sézlesme donemi boyunca il merkezi

dist her saglik tesisi i¢in anza basina asilsiz ihbarda bulunan kisiden 150TL riicu edilerek firma
hesabina aktarnlacaktir.

15- Yiklenici firma,anza ve bakimi bizzat teknik ve deneyimli personeli marifetiyle yapacaktir.
Iletisim araglan vasitasiyla uzaktan tarif,saglik tesisi ¢alisanlarina bakim ve anza giderimi
yaptirtlmasinin tespiti durumunda; s$zlesme donemi boyunca her olay igin (arnza -bakim)

250TL sozlesme bedeli ilgili hakedisinden kesinti yapilacaktir. Meydana gelmis bir zarar séz
konusu ise ayrica kesinti yapilacaktir.

TEKNIK HUSUSLAR:
1-Bakimlar jeneratorlerin asil bakim gizelgesindeki hususlar dikkate alinarak yapilacaktur.

2-Diesel enjektdrlerinin ayarlan yapmlacak,enjektor degisimlerinde mutlaka kataloglardaki
degerlere sahip enjektor kullamilacaktir.

3-Liizum f(izerine veya idare teknik personelinin gerek gérmesi halinde sébap ayarlan
yapilacaktir.

4-Mazot filtreleri idare personeli g6zetiminde filtre dibine ¢tken yag ve su birikintisi
temizlenecektir.

5- Hava vantilatér V kayiglarinin gergi kontrolleri yapilacaktir,

6- akillerin saf su seviyeleri ile gerilim kontrolleri yapilarak,sistemde bulunan redresérlerin jarj

yapip yapmadifimn kontrolii ve redresorlerin devamli jarj yapmasi durumunda olmasi
saflanacaktir.

7- dieselde yag kartelinde bulunan yag seviyeleri dlgillerek 250 ila 500¢alisma saati arasinda
yag degisimi yapilacaktir.

8- Radyatdr kis aylarinda antifrizle ¢ahistirilacaktir.

9- diesel yakit pompasimn regiilatrilne 250 saate bir S.A.E 20 kalinhginda yaj ikmal
edilecektir.

10- Pariyodik bakimlarda, motor rélantide ¢alistinlarak yag basinci gostergesinin en az bir

kg/m2 olmasi gerekmektedir.su devirdaim pompasinin kontrolil yapilacak, sizdirmazhk énlemi
alinacaktir.

11- govde igerisinde su 1sitict rezisdanslar kontrol edilerek ¢ahisir halde tutulacak, 750 saate
bir rezisdans degistirilecektir.Yaz ve kig termostatlan ayarlanacaktir.

12-mazot enjektorlerinin basing testleri yapilacak uygun degerlerde tutulmasi saglanacaktir.
13-Marj motoru ve otomatiginin bendiks dislisinin kontrolil saglanacaktir.

14- Volan dislisinin kontrolii yapilacaktir,

15- Sarj dinamosunun kontrolii yapilacaktir

16- Mazot bompasinin basing kontrolii yapilacaktir.
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17-750 galigma saati sonunda alternatdr firgalarinin ve kémilrierinin bakimi yapilacaktir,

18- diesel motor ve alternatdr arasindaki flexible kalpinlerinin bakimi yaplacak, gerekli
gériilmesi durumunda orijinali ile degisritilmesi saglanacaktir.

19-Motor, alternatér,transfertesisative kontrol panosu genel olarak kontrol edilecektir.
20-Motoroun yag basinci ve seviyesi kontrol edilerek gerekiyorsa yag: degistirilecektir.
21- Yag filtreleri gerekli goriilmesi durumunda yenisi ile degistirilecektir.

22- Motoroun su seviyesi kontrol edilerek, eksiklik varsa su takviye edilecektir.

23- Motor sogutma sistemine ait blok, su isiticilari kontrol edilerek antifiriz ve korozyon
dnleyici katki maddesi seviyesi kontrolii yapilacaktir.

24 Motor baglant1 kelepceleri kontrol edilecektir, gevsemis ve sikma dzelligini yitirmis olanlar
yenisi ile degistirilecektir.

25- Radyatériin dis yiizeyleri temizlenmesi saglanacaktir.

26- Su pompasinda s1zint1 olup olmadi@: kontrol edilecektir.

27- Hava filtresi kontrolil yapilacak gerekli gérilimesi halinde degistirilecektir.
28- Yakit su ayirici filtresinin suyu bosaltilarak temizligi yapilacaktir.

29- Yakat transfer pompasinin galismasi kontrol edilecektir.

30- Yakat boru ikmal tesisati kontrol edilecektir.

31- Fan kayis1 ve tertibat1 gerginlik durumu kontrol edilecektir.
32-Radyatér su msiiril kontrol edilecektir.

33- Egzos s1zintis1 kontrol edilecektir.

34- Egzos kontrol direnci bakilacaktir

35- Egzos sisteminde yogunlasan su varsa temizlenecektir.

36- Egzos devresine ait aski, destek ve dier baglantilar kontrol edilecektir.
37- alternatdr hava giris ve gikislar kontrol edilecektir.

38- Jeneratérde olagandisi goriintii veya vibrasyon varsa kontrol edilecek tiim gase
baglantilarina ait civata ve somunlann sikilasmasi kontrol edilecektir.

39- Vibrasyon takozlan kontrol edilecektir.

40- Kartel havalandirma hatti temizligi yapilacaktir.

41- Yalkat tanki su va tortusu temizlenecektir.

42- Su filtresi yenisi ile degistirilecektir.

43- Jenerattrdeki kirlenme tozlarin temizligi yapilacaktir.

44- Transfer tesisatina aitsvich, kesici, baralar ve baglantilar kontrol edilecektir
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45- Giig transfer salter ve konvektorler kontrol edilecektir.

46-Kontrol panosu kumanda baglanti kablolarinin kontrolii yapilacaktir.
47- Alternatdr sarg) direnci meger ile Slgillecektir.

48- Tesisata ait topraklama tesisati kontrol edilecektir.

49- Bay-pas filtreleri gerektiginde degistirilecektir.

50- Taze hava girisinin yeterli miktarda olup olmadig: kontrol edilecektir.

DiGER HUKUMLER:

1- Firma her jeneratér bakim veya anzasina gitmeden idareye bilgi verilecektir.ldarenin
gorevlendirecegi personel nezaretinde islem yapilacaktirAksi halde sozlesme bedeli

toplaminin genel bakim servisi sayisina bliinerek tekabill eden rakam nispetinde kesinti
yapilacaktir.

2- Sistemde anza meydana gelmesi durumunda,veya bakim ¢alismalaninda idarenin bilgisi
dahilinde yapilmayan higbir servis i¢in ddeme yapilmayacaktir.

3- Yiklenici ariza giderimi sirasinda parga birim fiyatim idare ile paylasarak, sdzlesme
imzalandiktan sonra birim fiyat listesini idareye teslim edecektir.Yedek parca listesinde
bulunmayan parga igin yiiklenici tedarik edecektir.

4- Bu madde bos birakilmsgtir.
5- Bakim sézlesmesi parga hari¢ sadece bakim igin s6zlesme imzalanacaktir.

6- yitklenici firma bakim ve anzasim giderdigi jeneratorlerin fenni mesuliyetini kanun ve
yonetmelikler kapsaminda yapacaktir.Mesuliyetini kabul etmekle miikelleftir.

7-Yiiklenici firma sézlesme yiiriirlilik tarihinde itibaren 20 takvim génii igerisinde
jeneratorlerin genel kontroliini,ve muayenesini yapacak,jeneratdr emniyet tedbirleri ve
kulamm standartlari bakimindan uygun ise firma tarafindan devreye alinacaktir.Bu durumlarla
olusturulacag teknik rapor idareye teslim edilecektir.

8-Bakim ekibi jeneratorleri bakiminin yapilmasi esnasinda ileriye doniik tedbirleri aylhk
periyodik bakim tutanagina yazarak imza alina alacak ve idareye teslim edecektir.

9- Yiiklenici firma bakim yaptig1 jeneratér bakimim mali mesuliyet kapsamina alacaktir,

10 -jeneratér bakimimin yapilmasi ve arizalan giderilmesi igin gerekli olan her tiirlts sarf
malzeme yiiklenici firma tarafinda temin edilecektir.

11- idare jeneratorlerin arizalanmasi halinde anizay: yiiklenicinin ibraz etmis oldugu faks
ve telefon numarasindan giiniin 7/24 saatinde bildirecektir. (Yapilan ihbar her tiirli
iletisim araciyla yapilir) fhbar saatinden itibaren 6 saat icin miidahale edilmesi
saflanacaktir.

12- Yiiklenici 6nce degisimin gerekliligi ile ilgili teknik raporu, parga degisimi yapiidiktan
sonra degisim yapildigina dair rapor olusturulan teknik servis raporu idare personeli ile
imzalanacaktir.
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13- Anza igin gelen personel mutlak surette yiiklenici firma ¢alisani oldugunu belirten kimligini
tagiyacaktir. Firma bakim elemanlar1 personele listesini idareye ibraz edecektir, Liste dig
personelin ibraz disi personel ¢aligtirilmasi ve bununla alakali idare magduriyeti s6z konusu
olmus ise ilgili kanunlar geregince hiikiim verilecektir.

14- periyodik bakim ve ariza giderilmesinde degisen pargalar firma her ne sebeple olursa olsun
ayriyeten is¢ilik ticreti talep edemez.

15- idare ister ise yiiklenici firma tarafindan kullanilacak yedek parcalari ihale kanunu
yonetmeligi hilkiimleri dahilinde diger firmalara teklif usulii ile temin etmekte serbesttir.

16- Gerek periyodik bakim gerekse montaj firma tarafindan icretsiz yapilacaktir. Gerek
periyodik bakim gerekse herhangi bir arizaya miidahale sirasinda ve sonrasinda cihazin mevecut
islevierinde zayiflama, islevlerin yitirilmesi veya fonksiyon kayiplar gibi bir durumla karsi
karsiya kalinmasi durumunda yiiklenici bu durumu gidermek ve jeneratorii ¢alisir vaziyete
getirmekle miikelleftir.

17- yiiklenici firma igyeri teslim tutanagi imzalamakla ise baglayacakur. Yiiklenici firma ise
baglamadan isin icrasi sirasinda idarenin ilgili birimi ile koordine halinde olacaktir. isin devami
sirasinda karsilagilabilecek idari ve teknik aksakliklar taraflarca tutanak altina alinacak ¢8ziime
kavusturulamamast halinde bir iist makama tevdi edilecek.

18- Yiklenici firma degisimini yaptifii tiim pargalarin asgari bir yil garantisini saglamakla
miikelleftir.

19- Gerek bakim ¢aligmalar: sirasinda gerekse ariza onarimi sirasinda yiiklenici firma her tiirlii
emniyet tedbirini alacak, bu hususa riayet edilmedigi takdirde, meydana gelebilecek maddi ve

manevi zarar ve kayiplardan kendisi bizzat sorumludur. Bu hususla alakali idare kusur kabul
etmeyecektir.

BAKIM ONARIM SARTLARI,

Yapilacak periyodik bakimlarda ve jeneratérlerin her 250 saatlik calismasi sonunda
viiklenici tarafindan asagidakiler gerceklestirilir.
Yapilan kontrolde gerekmesi halinde motor yag1 degisimi
Yapilan kontrolde gerekmesi halinde yakit filtresi degisimi.
Yapilan kontrolde gerekmesi halinde yaJ filtresi degisimi.
Yapilan kontrolde gerekmesi halinde hava filtresi degisimi.
Yapilan kontrolde gerekmesi halinde su filtresi dedisimi.
Radyatér suyunun degistirilmesi ve seviye kontrolii.
Radyatér suyu antifriz oran kontroliine gére antifriz degisimi.
Radyattr petekleri temizligi.
Mars motoru ve sarj alternatdriiniin kontrolil.
. Montaj motoru ve baglantilarinin kontrolii.
. Mekanik motor donamminin ve aksamlarinin kontrolil ve temizligi.
. V kayislarinin yirtilma ve gergi kontrolii.
. Turbo sarj kompresériiniin kontrolii ve bakim.
. Jenerattr galismasi esnasinda yag, yakit, su sizintisinin olup olmadiginin ve mekanik
seslerin normal olup olmadiginin kontrolii.
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15. Motordaki koruma iinitelerinin miisirlerinin kontrolii ve motor koruma devrelerinin
testleri.

16. Termostat ayarinin mevsimsel kontrolil.

17. Jeneratér egzoz hattindaki atk gaz kagak kontrolti. (Motor yagy, filtreler, antifriz vb.
tiim malzemeler idarece temin edilecektir.)
Yapilacak periyodik bakimlar agagida belirtilen igleri de kapsar:

Jenerat6r ¢ahistirilmadan Gnce;

Radyator su seviyesi kontrolil.

Antifriz seviyesi kontrolil.

Radyator peteklerinin fiziki ve temizlik kontrolii.

Jeneratér iizerindeki meveut hortumlarin ve kelepgelerin kontrolil.

Yag, su, yakit sizint1 kontrolil.

Blok suyu sicaklifi ve 1siticilann kontrolil.

Motor yag seviyesi kontrolil.

. Yakit seviyesinin kontrolil.

10. Kayislarin deformasyon ve gerginlik kontroli.

11. Yakit, hava ve sogutma suyu filtrelerinin kontroldl.

12. Akii ve redresér volitaj kontrolil.

13. Kablolarin, baglanti klemenslerinin, rélelerin ve sensérlerin kontrolil.

14. Jenerattr alarm ve emniyet devrelerinin kontrold.
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AGRI MERKEZ

Sira | lencrattr Yeri Markasi Model/Par¢a Bilgisi Adet Yakit tirl | Bakim

No Arahfi

! Agrn 11 Saghik Genpower GTB 150 1 Diezel 3 ayda bir
Miudiritgo

2 AgnEAH ALIMAR 1370KWA 2 Diesel 3 ayda bir

3 AgnEAH ALIMAR 1100KWA 2 Diesel 3 ayda bir
Karaktise Hastanesi Genpover 750kwa 2 Diezel 3 ayda bir

5 Agn Merkez TSM Teksan TIS0PRSE 1 Diezel 3 ayda bir

6 Apr Merkez Aksa APDI12 1 Diezel 3 ayda bir
Laboratuan

7 Agn 112 KKM Aksa CUMMINS-ES22DS ] Diesel 3 ayda bir

3 Apr Merkez | Noiu Palmera PA350IM 1 Benzin 3 aydn bir
ASM

9 Agri Merkez 3 Nolu Palmera PA8500CXEA-3 1 Diesel 3 ayda bir
ASM

10 Agn Merkez 4 Nolu Iveco AIFO SPA20010 1 Diesel 3 ayda bir
ASM

1 Agn Merkez 5 Nolu Rother RTR3500 1 Diesel 3 ayda bir

12 Agn Merkez 7 Nolu Acc Jeneratr AJ55R 1 Diesel 3 ayda bir
ASM

13 Metkez Tezeren ASM | Ulvglic UG-R55 1 Diesel 3 ayda bir

14 Merkez Murat ASM 1 3 ayda bir

15 Merkez Yazih ASM 1 3 ayda bir

16 | Merkez Agkale ASM f 3 ayda bir

DiYADIN ILGESt

1 Diyadin Devlet TEKSAN T1750dw5c/750kwa 2 Dicsel 3 ayda bir
Hastanesi
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2 Diyadin Murat Mah. ] 3 ayda bir
ASM

3 Diyadin lige Saghk Universal UND-R-55 1 Diesel 3 ayda bir
Midtrlagn

DOGUBAYAZIT {LCES!

1 Dogubayazit lige Genpower GNT 22 1 Diezel 3 ayda bir
Saghik Madorlogo

2 Dogubayazit SYM Teksan T148PRSE 1 Diezel 3 ayda bir

3 Dogubayazit Getenli ANKA RIC 20 i 3 ayda bir
ASM

4 Dogubayazit Sulugem 1 3 ayda bir

5 Telgeker ASM Universal Ricardo 35 kwa 1 3 ayda bir
Dodubayazit 2 Nolu 1 3 ayda bir
asm

7 Taniktepe ASM Ricardo AJ35) 1 3 ayda bir

8 Gurbulak ASM 1 3 ayda bir

9 Karabulak ASM ] 3 ayda bir

10 Dogubayazit D.H GENPOVER 1125 2 Diesel 3 ayda bir

1 Dogubayazit D.H. ALFEN 70KWA 1 3 ayda bir

12TASLICAY ILGESI

! Tasligay D.H. ALIMAR 200K WA 1 3 ayda bir

2 Taghgay TSM 1 3 ayda bir

HAMUR ILCESI

1 Hamur Devlet ISBIR 150 KWA 1 3 ayda bir
Hastanesi '

2 Hamur TSM 1 3 ayda bir

3 Yukar: Gozllice ASM 1 3 ayda bir

TUTAK ILGES!

1 Tutak Devlet Hastanesi | ARKEN 400KWA 1 3 ayda bir

2 Tutak fige Saglik Ulugde UG-R 110 1 Diesel 3 ayda bir
Miidtringa

3 Tutak Celal Adan 1 3 ayda bir
ASM

4 Akyele ASM ] 3 ayda bir

3 Dorukdibi ASM 1 3 ayda bir
Gegimli ASM ] 3 ayda bir

PATNOS ILCESI

1 Patnos Devlet GENPOVER 1125KEA 2 Diesel 3 ayda bir
Hastanesi

2 Patnos Devlet GENPOVER 850 KWA 1 3 ayda bir
Hastanesi

3 Patnos Devlet ALFEN T0KWA 1 3 ayda bir
Hastanesi

4 Patnos [lge Saghik Universal UNDR 110 I 3 ayda bir
Mudoringa

5 Patnos Padisan ASM Uztech RICARDO-4105ZD | Diesel 3 ayda bir

6 Patnos Dedeli ASM 1 3 ayda bir

7 Patnos | Nolu ASM 1 3 ayda bir

8 ~Patios 2 Nolu ASM 1 3 ayda bir
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9 3 Nolu ASM 15 Tem 1 3 ayda bir
Sehitleri

10 Akdilek ASM 1 3 ayda bir

1 Aktepe ASM 1 3 ayda bir

12 Degirmendiizii ASM Ricardo 1 3 ayda bir

13 Dogansu ASM 1 3 ayda bir

14 Ergegli ASM 1 3 ayda bir

15 Kazanbey ASM 1 3 ayda bir

16 Ortadamla ASM i 3 ayda bir

17 Ozdemir ASM ] 3 ayda bir

18 Orkot ASM 1 3 ayda bir

19 Yesilgimen ASM 1 3 ayda bir

ELESKIRT ILGESI

1 Elegkirt Devlet 825KWA 1 3 ayda bir
Hastanesi

2 Eleskirt lige Saghk i 3 ayda bir
Miid..

3 Eleskirt Yayladuzt 1 3 ayda bir
ASM

4 Glivence ASM 1 3 ayda bir

3 Tahir ASM 1 3 ayda bir

6 Toprakkale ASM 1 3 ayda bir

7 Yacekapt ASM 1 3 ayda bir

73 Ad.

Tabloda belirtilmeyen jenerator marka ve modelleri firma tarafindan belirtilerek idareye teslim
edilecektir. P
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