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A Ğ R I V A L İLİĞ İ 

A ğrı İl Sağlık  M üdürlüğü 
Patnos D evlet H astanesi

23.06.2021

Sayı:
Konu: F iyat Teklifi

S ay ın ............................................................................................................................

H astanem izde kullan ılm ak  üzere  aşağıdaki listede m iktarı ve birim i belirtilen  1 K alem  H izm et işi 4734 Sayılı 
K .İ.K  'nun 22/d m addesine göre alım ı yapılacaktır. İlgili alım a ilişkin K D V  hariç birim  fiyatın ızı yazılı ve tasdikli 
o larak 29.06.2021 günü saat 11:00’e kadar Satın A lm a B irim ine petnosdh@ hotm ail.com  gönderilm esi/teslim  edilm esi 

hususunda;

G ereğini rica  ederim

İdari

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e Adı M iktar B irim i B irim  Fiyatı T oplam T utar

1 TRAFO MERKEZİ VE KOMPANZASYON 
SİSTEMİ HZİMET İŞİ 1 Yıl

Son Teklif Verme Tarihi: 29.06.2021 günü saat 1 l:0 0 ’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 
elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfiız kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas almacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartlan aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkot numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasmdan sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
10- Yukarıdaki malzeme veya malzemelere teklif veren firmalar verilen teklif kalemlerine istinaden Numune gönderilmesi 
zorundadır. Gönderilmeyen Numunelerin teklif fiyatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış 
sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-Marka ve teslimat süresi belirtilecektir.
13-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.
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T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI  

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ  

TRAFO MERKEZİ VE KOMPANZASYON SİSTEMİNİN 
BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde:l İşin Tanımı
Patnos Devlet Hastanesi ve ADSM Hizmet Binası elektrik sistem inde bulunan 3  adet 

36 KV 1000 KVA güç trafosunun ve 3 adet kom panzasyon sistem inin sözleşm e tarihinden 
itibaren bir yıllık periyodik bakım ve onarım  işidir.

i !
Kompanzasyon j  Trafo : Trafo

jS.Noj Tesis Adi H/Hue Panosu Adedi ! Giicii Adedi
1 Patnos Ihe Devlet Hastanesi Patnos 2 j 1000 kVA | 2-

2 i Patnos Ihe Devlet Hastanesi ADSM Patnos 1 ! 630 kVA

Madde:2 İhalenin kapsamı.
Arızalı olsun ya da olm asın; her ayda bir olmak üzere genel kontrol yılda 12 (oniki) 

kez cihazların genel bakım larının yapılmasını, ayrıca genel bakım  dışında oluşabilecek 
arızalara da m üdahale edilm esini kapsar

2.1- Bakım ve Onarım  işi Trafolar, YG m odüler hücreler ile ayırıcı ve kesiciler, 
Enerji O tom asyon ve kom panzasyon sistemini kapsam aktadır.

2.2- Bakım  onarım  işi dâhilinde bir kez periyodik bakım , sözleşm e sonuna kadar da 
arızalara m üdahale ile gerekli durum larda m anevra kabiliyetini de içeren Kuvvetli 
Akım İşletm e Sorum luluğunu kapsamaktadır.

2.3- Trafo 36 kV 1000 kVA 1 adettir.
2.4- Firm aların tek lif vermeden önce keşifte bulunm aları yararlarına olacaktır.
2.5- Trafo periyodik bakımı sözleşme imzalanma tarihini m üteakip 20 iş günü 

içerisinde yapılacaktır.
2.6- Periyodik Bakım a mesai saatleri içerisinde gelinecektir.
2.7- M esai dışındaki saatlerde çalışılm ası gereken durum larda idaren onayı mutlaka 

alınacaktır.
2.8- Bakım ve onarım  sırasında kullanılan her türlü alet ayar cihazı, araç, gereç ve 

avadanlık yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
2.9- M evcut kullanılm akta olan Enerji otom asyon sistem ine ait mekanik ve 

elektronik arızalara m üdahale edebilecek ve giderebilecek teknik bilgi ve donanıma 
sahip olunm alıdır.
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2.10- Bakım ve onarım  hizmeti sırasında kullanılacak bakım  formları ve bakım 
prosedürleri Trafo vc OG m odüler hücrelerin üreticisi veya Türkiye temsilciliğinden 
temin edilip ihaleden önce kurum idaresine sunulacaktır.

2.11- Bakım ve onarım  hizmeti Trafonun ve OG m odüler hücrelerin bakım formları 
ve bakım prosedürleri doğrultusunda yapacak ve bakım onarım  sonrasında bu formlar 
kurum yetkilisine onaylatılacaktır.

2.12- A rızalara ilk m üdahale süresi mesai saatleri içerisinde en fazla 4 saat, mesai 
saatleri dışında da en fazla 12 saattir. Acil durum larda bu süreler dikkate alınmayıp, en 
kısa zam anda sağlanacaktır.

2.13- Trafo M erkezinin işletme sorumluluğu yüklenici firm ada olacağından herhangi 
planlı m anevralarda 24 saat, plansız acil durumdaki m anevralarda en kısa süre 
içerisinde m üdahaleye hazır bulunulacaktır.

2.14- Yüklenici firma trafonun arıza durumunda ya da periyodik bakım da değişmesi 
gereken parçaların listesini hastane idaresine firm alarının açık adres ya da kaşesini 
taşıyan servis bakım  belgeleriyle bildireceklerdir.

2.15- Yüklenici Firma, kurumun yedek parça teminini bildirm esini takip eden en geç
üç (3) işgünü içinde yedek parçaları değiştirecektir. »

2.16- Değiştirilen yedek parçaların arızalı o lanlanm n tam am ı hastane teknik 
servisine teslim  edilecektir.

2.17- Yüklenici firma teknisyenleri, bakım a ya da anzaya geldiğinde hastane teknik 
servisi bilgisi dâhilinde müdahale edecektir.

2.18- Kurum  tarafından tem in edilen parça ve sarf m alzem eler firma tarafından 
cihaza ücretsiz takılacaktır.

2.19- K om panzasyon sistem inde cezai durum a düşm em ek için firma teknik 
elemanları tarafından kontrolleri yapılacak olup, ak tif  ve rcaktif kontrolleri 
yapılacaktır.

2.20- K om panzasyon sistem inden kaynaklanan her hangi bir cezai işlem durumunda 
kurum um uz sorum lu olm ayıp cezanın tamamı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu 
bedelin ödenm esi için Yükleniciye, tebliğ tarihinden itibaren 60 günlük süre 
verilecektir.

2.21- Yılda en az bir kez topraklam a vc paratoner ölçüm leri yapılacak olup, sonuçlar 
raporlanacaktır. Bu ölçüm ler sözleşme kapsam ında olup, firm aya herhangi bir bedel 
ödenm eyecektir.

2.22- Parça değişim inde doğacak kayıp ve zararlar firmaya ait olacaktır.
2.23- M erkezimiz idaresi tarafından bakımın yetersiz görüldüğü veya şartname 

kurullarının ihlali durumlarında sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Fesih 
durumu ilgili firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Fesih tarihinden itibaren meydana 
gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktır.

2.24- Sözleşm e ücreti sözleşme süresini, bakımı ve onarım m  ise sadccc işçiliğini 
kapsar. Arıza ve kontrollerde lüzum görülen her türlü parça ve m alzem e, uygunluk 
esasına göre H astanem iz tarafından tedarik edilecektir.

2.25- Aşağıda belirtilen durum larda oluşacak arızalar sözleşm e kapsam ı dışında 
o lacak tır :
a) İş Kazası, ihm al, hırsızlık, yangın, deprem , su baskını, yüksek voltaj, sabotaj 

gibi vs. dış etkenler dolayısıyla sistemin arızalanm ası durum unda.
b) Yüklenici F irm a  in bilgisi dışında sistemin başka bir yere taşınması 

neticesinde doğacak arızalarda a  /



c) Yüklenici Firma in bilgisi dışında malzeme kullanım ı veya iptali durum unda
oluşacak anzalarda

2.26- Bu sözleşm e tesis tarafından sistemle birlikte üçüncü şahıslara satılamaz ve
devredilemez.

2.27- Bu sözleşm ede bulunan maddelerden hiçbirinin d*t  rine göre önceliği yoktur.

Madde:3 Teknik açıdan sözleşme yapılacak Firmada çalışacak teknik personelde 
bulunması gereken belgeler

a- E lektrik M ühendisi veya E lektrik Teknikeri Belgesi
b- Kuvvetli A kım  Tesislerinde Yüksek Gerilim  A ltında Ç alışm a İzin Belgesi

Madde:4 İhtilaf halinde PATNOS Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

Madde:5 Sözleşme süresi sözleşme imza tarihinde başlar BİR YIL sürelidir.


