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Hastanemizin ihtivaci olan, asagida listede yazili 2 kalem hizmetin alim isi 4734 sayili Kamu ihale Kanununun 22/d maddesine gore
Dogrudan Temin Usulil ile yapilacaktir. S6z Konusu alim icin KDV harig birim fiyat tekliflerinizi # Gizerinden 03.06.2022 Saat: 10:00'a
kadar ivedi olarak géndermeniz hususunda;

Geregini rica ederim.

Biyent OZTURK
Idariv, i udart

Satin Alinacak Malin/isin / KDV Harig Teklif
Si\[‘ra Malin/isin Cinsi Miktari Birimi k Fiyat Tutar
0
3 36 KV /1000KVA Giig Trafosu Bakim-Onarim Teknik Servis i Periyod/Adet
Hizmet Alimiisi (1 yillik) ¥R
5 700KVA Kompanzasyon Panosu Bakim-Onarim Teknik Servis 4 T
Hizmet Alimi isi (1 yillik) £ty £
Teklif Eden
Kurumumuz Satin Alma Birimi Mail Adresi - o ed /2021
" » - Kisi/Oda/Firmanin Adi ve Ticaret Unvani
satinalmaeleskirtdh@gmail.com Kase e

Ek: Teknik Sartname (2 sayfa)

Not: Marka belirtmeyen firmalarin teklifleri gegersiz sayilacaktir.

Satin Almanin Yapilacagi Birim: Eleskirt ilce Devlet Hastanesi

« Malzemeler siparisten sonra hastanemiz ambarina mesai saatleri icerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.

« Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi icin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

« Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

= Teklifler Birim Fiyat Gzerinden degerlendirilecektir.

« Teklif edilen malzemelerin “T.C. ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas” na kaydedilerek onaylanmig triin numarasi (barkod) olmalidir.
« Teklif edilen driinlerin onaylanmis Griin numarasi (barkedu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendiriimeyecektir.

« Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren ylklenicinin yazili talebi Uzerine en geg 180 giin iginde Yiikleniciye veya vekiline ddemeyi
yapacaktir.

« Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

* Teknik Sartname ektedir.

« En geg 3 (lig) glin igerisinde faturasi kuruma ulagtinimayan Mal /Hizmetin 6demesi yapiimayacaktir.

« Bu alimdan ortaya cikacak olan ihtilaflarin hallinde Agri Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir

« Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.
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2022 YILI 1 YILLIK 4 PERi\fOD o
TRAFO MERKEZI VE KOMPANZASYON SISTEMININ BAKIM
ONARIM ISI TEKNIK SARTNAMESI

Madde:1 Isin Tanimi

Eleskirt Devlet Hastanesi hizmet binasinda bulunan elektrik sisteminde mevcut olan 1
adet 36 KV /1000 KVA gii¢ trafosunun ve 1 adet 700 KVA kompanzasyon panosunun yillik
4 adet periyod bakim-onarim ve teknik servis alim hizmet igidir.

Madde:2 ihalenin kapsamu.

Arizali olsun ya da olmasin; ii¢ ayda bir olmak tizere genel kontrol yilda 4 (dort) kez
cihazlarin genel bakimlarinin yapilmasini, ayrica genel bakim disinda olusabilecek arizalara
da miidahale edilmesini kapsar.

2.1- Bakim ve Onarim isi Trafolar, YG modiiler hiicreler ile ayiricr ve kesiciler,

Enerji Otomasyon ve kompanzasyon sistemini kapsamaktadir.

2.2- Bakim onarim isi ddhilinde bir kez periyodik bakim, sézlesme sonuna kadar da
arizalara miidahale ile gerekli durumlarda manevra kabiliyetini de igeren Kuvvetli
Akim Isletme Sorumlulugunu kapsamaktadir.

2.3- Trafo 36 kV / 1000 kVA 1 adettir.

2.4- Firmalarin teklif vermeden once kesifte bulunmalari yararlarina olacaktir.

2.5- Trafo periyodik bakimi sézlesme imzalanma tarihini miteakip 20 is giini
icerisinde yapilacaktir.

2.6- Periyodik Bakima mesai saatleri igerisinde gelinecektir.

2.7- Mesai disindaki saatlerde galisilmasi gereken durumlarda idaren onayr mutlaka
alinacaktir.

2.8- Bakim ve onarim sirasinda kullanilan her tlrlii alet ayar cihazi, arag, gere¢ ve
avadanlik yiiklenici firma tarafindan temin edilecektir.

2.9- Mevcut kullanilmakta olan Enerji otomasyon sistemine ait mekanik ve

elektronik arizalara miidahale edebilecek ve giderebilecek teknik bilgi ve donanima
sahip olunmalidir.

2.10- Bakim ve onarim hizmeti sirasinda kullanilacak bakim formlari ve bakim
prosediirleri Trafo ve OG modiiler hiicrelerin iireticisi veya Tirkiye temsilciliginden
temin edilip ihaleden 6nce kurum idaresine sunulacaktir.

2.11- Bakim ve onarim hizmeti Trafonun ve OG modiler hiicrelerin bakim formlan

ve bakim prosedirleri dogrultusunda yapacak ve bakim onarim sonrasinda bu formlar
kurum yetkilisine onaylatilacaktir.

2.12- Arizalara ilk miidahale siiresi bildirimden itibaren mesai saatleri igerisinde en
fazla 6 saat, mesai saatleri disinda da en fazla 12 saattir. Acil durumlarda bu siireler
dikkate alinmayip, en kisa zamanda saglanacaktir.

2.13- Trafo Merkezinin isletme sorumlulugu yiiklenici firmada olacagindan herhangi
planli manevralarda 24 saat, plansiz acil durumdaki manevralarda en kisa slire
icerisinde miidahaleye hazir bulunulacaktir.




2.14- Yiiklenici firma Trafonun ariza durumunda ya da periyodik bakimda degismesi
gereken pargalarin listesini hastane idaresine firmalarinin agik adres ya da kagesini
tastyan servis bakim belgeleriyle bildireceklerdir.

2.15- Yiiklenici Firma, kurumun yedek parca teminini bildirmesini takip eden en geg
li¢ (3) isgiinii i¢cinde yedek pargalar degistirecektir.

2.16- Degistirilen yedek pargalarm arnzali olanlarinin tamami hastane teknik
servisine teslim edilecektir.

2.17- Yiiklenici firma teknisyenleri, bakima ya da arizaya geldiginde hastane teknik
servisi bilgisi dahilinde miidahale edecektir.

2.18- Kurum tarafindan temin edilen parga ve sarf malzemeler firma tarafindan
cihaza ticretsiz takilacaktir.

2.19- Kompanzasyon sisteminde cezai duruma diismemek i¢in firma teknik

elemanlar1 tarafindan kontrolleri yapilacak olup, aktif ve reaktif kontrolleri
vapilacaktir.

2.20- Kompanzasyon sisteminden kaynaklanan her hangi bir cezai islem
durumunda kurumumuz sorumlu olmayip cezanin tamamu yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir. Bu bedelin 6denmesi i¢in Yiikleniciye, teblig tarihinden itibaren
60 giinliik siire verilecektir.

2.21- Yilda en az bir kez topraklama ve paratoner ol¢iimleri yapilacak olup,
sonuglar raporlanacaktir. Bu odl¢iimler sozlesme kapsaminda olup, firmaya
herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

2.22- Parga degisiminde dogacak kayip ve zararlar firmaya ait olacaktir.

2.23- Merkezimiz idaresi tarafindan bakimin yetersiz goriildiigii veya sartname
kurullarimin ihlali durumlarinda sdzlesme tek tarafli olarak feshedilebilecektir. Fesih
durumu ilgili firmaya yazili olarak bildirilecektir. Fesih tarihinden itibaren meydana
gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktir.

2.24- Sozlesme ticreti sdzlesme siiresini, bakimi ve onarimin ise sadece is¢iligini
kapsar. Ariza ve kontrollerde liizum gériilen her tiirlii parga ve malzeme, uygunluk
esasina gore Hastanemiz tarafindan tedarik edilecektir.

2.25- Asagida belirtilen durumlarda olusacak arizalar sézlesme kapsami disinda
olacaktir:
a) Is Kazasi, ihmal, hirsizlik, yangin, deprem, su baskini, yiiksek voltaj, sabotaj
gibi vs. dis etkenler dolayisiyla sistemin arizalanmasi durumunda.
b) Yiiklenici Firma in bilgisi disinda sistemin baska bir yere taginmasi
neticesinde dogacak arizalarda.
c) Yiiklenici Firma in bilgisi disinda malzeme kullanimi veya iptali durumunda

olusacak arizalarda

Madde:3 Teklif verecek firmalar biinyesinde ¢alistirilacak teknik personelde bulunmasi
gereken belgeler:

a- Elektrik Mithendisi veya Elektrik Teknikeri Belgesi
b- Kuvvetli Akim Tesislerinde Yiiksek Gerilim Altinda Calisma Izin Belgesi
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