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AGRI VALILIGE "
Agrt Dogubayazit Dr. Yasar Eryilmaz Devlet Hastanesi

IL SAGLIK MUDURLUGU

Say1 . E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Saphik tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktars yazili Hastanemiz igin gerekli olan KATI
YAKITLI KAZANLARIN BAKIM ONARIM VE TAMIRI ALIM ISI 4734 sayili thale Kanununun 22/D
maddesi kapsaminda alinacak olup; séz konusu isin KDV hari¢ birim ve toplam fiyatmin 05.09.2022 tarih ve
saat 10:00°a kadar 0472 312 54 47 numaral belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize
géndermenizi rica ederim.
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GENEL TOPLAM (KDV HARIC):

Firma Yetkilisi

imza/Kase
OLTUR
Uzm.Dr. KADIR OZMEN
Bashekim V.
NOTLAR

1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi gerekmektedir.
2)  Teklifler (rakam yazi ile) KDV harig TL olarak ditzenlenceektir,

3)  Alumlar http://www.agriihale.gov.fr e-posta adresli A Valiligi ihale y8netim sisteminde de ilan edilmektedir.,

4) Al konusu cihaz ise efitimi hastanemizde teretsiz yapiiacaktir.

5} E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tiim alimlar eg zamanh olarak e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

6)  Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanizin kagesi ve vetkili imzas: oimak zorundadir,

7} Teklif sonucuy siparisi cekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret oimaksizin verilen siire igerisinde teslim edilmemesi veya
yapilmamas: durumunds 1 yil igerisinde yapilan diger almiarda verilen teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye
aliemayacaktsr.

Adres: Agr1 yolu iizeri 5.km Dogubayazit/ AGRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegecer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, giivenli elekironik imza ile imzalanmistr.
Belge Dogrulama Kodu: 1f45chbd0-eebd-daafiasfa-2f6£2946c233 Belge Dogrulama Adresi: hitps://www.turkiye, gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
Dr. Yagar Eryilmaz Dogubayazit Deviet Hastanesi Bilgi igin: Senay SAPMAZ s
Telefon: FaksNo: 04723125747 TIBBI SEKRETER
t Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47 2480




DR.YASAR ERYILMAZ DOGUBAYAZIT DEVLET HASTANESI BAKIM ONARIM VE KONTROLU
YAPILACAK iKi ADET KALORIFER KAZANI iLE iLGILi TEKNiK SARTNAME

1-KONU:

Bu teknik sartname ekte belirtilen iki adet kati yakith kalorifer kazaninin bakim,onarim,parca
degisimi,tamirat vs islemi igin hazirlanmistir.Kazanlar ve ekipmanlarinda yapilacak olan bitin is ve
islemler Uretici verileri ile fen ve teknik gereklilikler dikkate alinarak yapiimahdir.

2-KAPSAM:

Ekli listede yer alan kalorifer kazanlarinin bakim,onarim,tamir ve bakimin kapsar.

3-GENEL SARTLAR:

Turk standartlari geregi Bina Bolimlerine ve Tesislerine iliskin Diizenlemelerin 54.maddesine
istinaden Standartlarinda belirtilen kriterlere uygun olacak sekilde bakim onarim ve tamiri
yapilacaktir.

4-OZEL HUSUSLAR:

4.1-Teklif verecek olan firmalar blinyelerinde ilgili isi yapahileceklerine dair gerekli sertifikasin
,hizmet yetyerlilik belgelerini,yetkili bayilik araciligiyla teklif verenlerin ise yetkilendirilmis olduklarina
dair belgeleri ve hizmet yeterlilik belgelerini teklif dosyasina eklemeleri gerekmektedir.

4.2- [s glivenligi egitimi almamis kisilerin kurumumuzda calismasi yasaktir.ise baslarken is giivenligi ile
ilgili egitimi aldiklarina dair belgeleri kuruma ibraz etmeyen kisilerin firma tarafindan ¢alismasina
misaade edilmeyecektir.isi yapacak olan firma 6331 sayili is Sagl ve Glivenligi kanunu geregince is
guvenligi ile ilgili calisanlar, kurumu ve isi sekteye ve riske atmayacak sekilde tim 6nlemleri almakla
ylkimltdur.is glivenligi 8nlemlerinin eksikligi ile ile ilgili olusabilecek her hangi bir sorunda
tamamiyle ilgili firma sorumlu olacaktir.

4.3- Hastanemizde isi yapacak olan ilgili firmanin isleyisi aksatmayacak sekilde tedbir ve gerekli
onlemleri almak kaydiyla ¢alisma yapmalidir.

4.4-Tamiri,onarimi,Bakimi,kontrolii sakincali bulunan malzemeleriin hurdaya ayriima islemleri tespit
raporu dogrultusunda yetkili firma tarafindan yapilacak ve raporlanaca ktir.Hurdaya
ayrilanmalzemeler yapilan islemler sonrasinda tarafimiza raporlariyla birlikte ulastirilacaktir.

4.5- Firma yapmis oldugu calismalar sonucunda yapmis oldugu is ile ilgili detayl bir rapor hazirlayip
satinalma birimine teslim edecektir.

4.6- Hali hazirda kalorifer kazanlarimiz calismamaktadirlar.Firmalarin Teklif vermeden 8nce gelip
yerinde incelemeleri daha saglikli olacaktir.
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5- 1 NOLU KALORIFER KAZANININ BAKIM-ONARIMINA AiT BELIRLENEN BAZI EKSIKLIKLER
ASAGIDA MADDELER HALINDE BELIRTILMISTIR.

5.1.1 Nolu kazanin elektrik panosu calismamaktadir.Panonun elektrik tesisat ve diger aksamlarinin
tamiri ile bakim onarimi yapiimalidir.

5.2.1 nolu kazana 3 adet helezon mil alinmasi gerekmektedir.
5.3.1 nolu kazanin beyin kontrol paneli arizalidir. Tamir edilip aktif hale getirilmelidir.

5.4.1 nolu kazana ait bazi baglantilarda su kacaklari mevcuttur.kazana ait tim su kacaklarinin tamiri
yapilmali uygun hale getirilmelidir.

5.5.1 Nolu Kazana ait sirkiilasyon motorlari ve vanalarda arizalidir.Tamirlerinin firma tarafindan
vapilmasi gerekmektedir.

5.6.1 Nolu kazanin listede olmayan genel bakimlari yapilacaktir.

3.7. 1 Nolu kazanin bir cok duman deligi tikali olup biitiin duman delikleri agilacaktir.Ayrica kazana ait
baca temizligi yapilacaktir.

5.8.Yapilan isin sonunda kazan dairesi basta séz konusu alanlarin genel temizligi yapilip is teslim
edilecektir.

6- 2 NOLU KALORIFER KAZANININ BAKIM-ONARIMINA AiT BELIRLENEN BAZI EKSIKLIKLER
ASAGIDA MADDELER HALINDE BELIRTILMISTIR.

6.1. 2 Nolu kazanin elektrik panosu calismamaktadir.Panonun elektrik tesisati ve diger aksamlarinin

tamiri ile bakim onarimi yapiimalidir.
6.2. 2 Nolou kazanin helezon mili ve motoru arizalidir.tamirlerinin yapilmasi gerekmektedir.
6.3. 2 Nolu kazanin fani arizalidir. Tamir edilmesi gerekmektedir.

6.4. 2 Nolu kazanin kdm{r haznesinde kiriklar mevcuttur.Kirik olan yerlerin kaynak yapilimasi
gerekmektedir. Ayrica ayni kazanin kémiir doldurma haznesi arizalidirArizali kismin tamir edilmesi
gerekmektedir.

6.5. 2 Nolu kazan galismadigindan dolayi fan,helezon milleri,motor aksami suan acikta olup bagl
degildir.Biitlin tamirlerinin yapilip aktif hale getirilmesi saglanmalidir.

6.6. 2 Nolu kazanin bir gok duman deligi tikals olup biitin duman delikleri agilacaktir.Ayrica kazana ait
baca temizligi yapilacaktir.

6.7. Kazanlara ait su dolum vanalari kontrolleri yapilacak olup degisimi veya arizasi olanlarin tamiri
yapilacaktir.

6.8. Yapilan isin sonunda kazan dairesi basta s6z konusu alanlarin genel temizligi yapilip is teslim
edilecektir.




