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Agn 11 Saglik Midirligi
Agri Egitim ve Arastirma Hastanesi

TEKLIFE DAVET

17.11.2022

Say:XUE
Konu: TEKNIK SERVIS BIRIMI ICIN 14 KWATT SICAK HAVA PERDESI ALIMI

Hastanemizin ihtiyac1 olan ve asagida cinsi, miktar1 ve dzellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayili Kamu [hale
Kanununun 22/d maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir, S6z Konusu alim igin KDV hari¢ birim ﬁ at
tekliflerinizi TL {izerinden 23.11.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalmaQO4(@gmail.com adresine ivedi olarak gdnde
hususunda; Geregini rica ederim.

ol

(« Idari If,
m - . . by
IHTIYAC LISTESI )
S.No Malzeme Adi Ksol:itu UBB Miktar | Birimi Bi:}msEi.ya'( ToplamTutar
14 KWATT SICAK HAVA
! | PERDESI 4 Adet
Genel Toplam
Teklif Eden
w2022

Kisi / Oda / Firmanin Ad1 veya Ticaret Unvani - Kase/imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacagi Birim:

* Teklifler yalnizca mail yoluyla kabul edilecektir.
* Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
* Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
Teklifler Birim Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.
» Teklif edilen malzemelerin “T.C.Ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmis iirtin numarasi (barkod)
olmalidir.
* Teklif edilen diriinlerin onaylanmusg iiriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
+ Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazil talebi tizerine en geg 180
giin iginde Yikleniciye veya vekiline 6demeyi yapacaktir,
» Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
* Teknik Sartname ektedir.
* En ge¢ 7 (yedi) giin igerisinde faturasi kuruma ulagtiriimayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir.
* Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilaflarin hallinde Agri Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
» Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.

* Alimlarimiz kismi teklife agiktir.

T.C. SAGLIK BAKANLIGI AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI TIf: Fax: e_mail: HizZKADRIYE OZGENT
Dabhili:
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AGRI iL SAGLIK MUDURLUGU
EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI

HAVA PERDESI ALIMI TEKNIK SARTNAMESI

1. AMAC:

Agn Egitim ve Arastirma Hastanesi’nin Acil girigine 4 (dort) adet hava perdesi alimi teknik
sartnamesidir.

2. GENEL SARTLAR:

a. Yiklenici 4 (dort) adet hava perdesini hastanemize hazirlayarak eksiksiz ve tam olarak
teslim edecektir. :

b. Montaj ve demontaj islemleri yiiklenici firmaya aittir.

3. HAVA PERDESI TEKNiK SARTNAMESI

a.
i+ b.

Teklif edilecek hava perdesinin toplam uzunlugu minimum 2000 mm olmahdir.
Elektrik 1sitici- tiip rezistans ile (ortam havasini isitarak) ¢ahisacaktir. Rezistanslar

~cthazin hava emis kanalinda bulunacaktir. Cihaz gerektiginde 1siticisiz (ortam

havasiyla) olarak da ¢alisabilecektir.

Cihazin takilabilir kapr yitksekligi minimum 220 ¢m, Maksimum 350 cm olacaktur.
Minimum hava hiz1 9/8 m/sn Hava hacmi 2935/2655 m3/h olacaktir.

Ufleme kanali hava yénlendirmeye miisait agilarda éne ve arkaya manuel olarak
hareket ettirilebilecektir.

- Hava perdelerinin plastik aksami, istya dayanikli 6zel maddelerden imal edilmis

P.C. (poli karbon) olacaktir.
Motoru ortada ve en az 350 W ve termik korumali olacakur.
Hava perdelerinde; sessiz ve yiiksek verimler ¢alisan, gapraz esintili 120 mm

~capinda 1stya dayanikli 6zel imal plastik fan pervanesi kullanilacaktir. Fan ve
cihazlarda balans, titresim testleri ayri ayri yapilmis olup, sistem biitiiniinde

herhangi bir ses ve titresim olmayacaktir. (sadece cihazin tiflemis oldugu havanin
sesi) Maksimum 66 Dba olacaktir.

- Hava perdelerinin govdesi elektrostatik boyali sac, P.C. (Poli karbon plastik)

panjurlu olacaktir.

Cihazlarda kablolu uzaktan kumanda standart olacaktir. Cihazm tiim kontrol
islemleri kablolu uzaktan kumanda tizerinden yapilacaktir,

Enerji besleme kutusu besleme kutusu cihazin {izerinde standart olacaktir. Tiim
enerji kablolart uglan klipsli olacaktir. Enerji kutusundan sadece fazlar( 3 faz)
topraklama ve notr uglari ¢ikacakur. Beraberinde baglanti klemensi ve enerji kutu
kapag: bulunacaktir.

Teklif edilecek Hava perdesinin 1sitma giicti minimum 14 KW olacaktir.

Hava perdesi, gerektiginde otomatik veya manuel kapilar ile koordineli ¢alismaya
hazir baglanti ¢ikislari cihaz iizerinde standart olarak sunulacak ve kapi switchi ile
baglanti yapilabilecektir.

Teklif edilen hava perdesinin, katalog ve sahip oldugu kalite belgeleri( 1SO 9001,
CE veya TSE ) olacaktir.

Teklif edilen hava perdesinin 2 yil garanti siiresi ve garanti belgesi olacaktir.
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4. MONTAJ GENEL ACIKLAMA

a. Yiiklenici, Idarenin yer tesliminden sonra, kendisinden bellenen tiim fonksiyonlart
yerine getirecek sekilde sistemin montajini yaparak ¢ahsir halde idareye teslim
edecektir. ‘

b. Yiklenici igin yapimindan bitimine kadar can ve mal emniyetiyle ilgili her tiirlii
tedbiri almakla miikelleftir.

c. lIsin yapilmasi sirasinda daha 6nceden var olan elektrik, telefon, bilgisayarlar ve
tibbi cihazlara zarar verilemeyecek, dikkat edilecek, isin yapildig alanda bu tiirden
isleyen sisteme zarar verilmeyecegi gibi ¢alistinlacak personelin can ve mal
emniyeti de firmaca saglanacaktir.

d. Isin baslangicindan bitimine kadar teknik sartnamede zikredilmese bile her tiirlii
montaj malzemesi, yardimci malzeme ve cihaz firma taratindan temin edilecektir.
Bu anlamda amag¢ ve aranirlik vasfl, montaji yaptlan ve temin edilen cihaz ve
sistemlerin teknik sartnamede ifade edilen ve bu malzemelerin kendi orijinal

- kilavuzlarinda belirtilen tiim 6zellikler ile calisir halde olmasidir.

5. DENETIM, MUAYENE VE KABUL iSLEMLERI

a. Denetim ve muayeneler 4734 sayili kanunun mal alimlari, denetim, muayene ve

- kabul iglemlerine dair yonetmelik esaslarina gore yapilacaktir.

b. Yiklenici firmanin, sartname kapsaminda saglamis oldugu malzemelere ait
kurulum ve montaj siirecinde idarece ara denctimler yapilabilecektir.

c. Proje kapsaminda yiiklenici firma tarafindan getirilecek {iriinlerin teknik
sartnamede ve teklif dosyalarinda belirtilen Grinlerle ayni olup olmadids isveren
tarafindan mukayese edilecektir. Gerek teslim, gerek montaj ve gerekse kurulum
asamasinda lrlinlerin ayn1 olmadiginin tespit edi'mesi durumunda kabul
yapilmayacaktir.

d. Yiiklenici sarthame kapsaminda, birimlerde kullanmlacak tiim sistemi sorunsuz

ve amaca uygun bir sekilde cahgir halde teslim edilecektir. Uyumsuziuklarin
giderilmesi yiikleniciye aittir.

e. Yiiklenici, sartname kapsaminda birimlerde tiim sistemi sorunsuz ve amaca
uygun bir sekilde teslim edecektir.

Elektrik Teknikeri ru



