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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hıstanesi Karaköse Ek Binası

JENERATÖR l2 (ONİKD AYLIK
PERYODİK BAKIM /ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ €ARÇA HARjÇ)

1.1. İşin Niteliği Ve Tanımlar

Bu teknik şartııame, Ağn Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaköse Ek Hizmet Binası'nda
hizmet veren. madde 1.1.1'de özellikleri belirtilen 2 adet jenerıtörün; sözlesme siiıesince
vılda 12 (oniki) kez olmak üzere avlrk perivodik bakımıru. her 250 çalışma saati sonunda
qenel bakımnr ve günün 24 (virmi dört) saatinde hastane hizmetlerini aksatmavacak şekilde
arıza giderimini kapsamaktadır.

1.2. Istekliler

1.2.1.l-eklif verecek istekliler; şartnameye konu olan jeneratörlerin kendisinden beklenen tüm
tbnksiyonlarınr madde 1.3'te belirtilen yönetmeklik ve standartlara göre yerine getiımesini ve
emniyetli çalışmasını temin etmekle yüümlüdiir.
1.2.2.Jeneratörlere sözleşme tırihinden itibartn r Qir) yıl boyunca ayda bir defa
periyodik bakrm hizmeti, her 250 çalrşma saıti sonundı genel bakm hizmeti ve günün
24 saatinde oluşıbilecek ırızılınn giderilmesi hizmeti sunulur.
1.2.3. Teklif verecek istek liIer,
1.2.5. Teklif verecek istekli. bakım-onanmda çalışacak teknik personellerinin isim listesi,
(görev ı,e sorumluluklanna göre yasal ustalık veya kalfalık belgesi), ve resmi kurumlardan
veya jeneratör üreticisinden jeneratör bakrm-onarım konusunda eğtim aldık|ınna dair
sertifikaları Ustalık belgeleri v.s. teklif mektubu ile birlikte teslim etmelidir.
Madde I.5.8 ıle belirıildiği üzere arıza ihbarının lelefon fax veya mail yoluyla bildiıildiği
durumlordo, Arı7aya I (bir) saal içide müdahale edebilmesi için teklif verecek olan

Jirmaların Ağrı ili sınırlannda (ilçeler dahil) leknik semislerinin bulunması zorunludun Bu
servislerin adresleri e-Devlet üzerinden alınan belgeyle hasıane idarcSine sunalacaktır.
1.2.7.Firma bu işte sigortasız eleman kesinlikle çalıştırmayacak olup, sigortasız işçi

çalıştırılması durumunda İdarenin SGK'ya şikAyet etrne ve sözleşmeyi feshetme v.s. gibi
mevzuat hükiimleri saklıdır.
1.2.8.Bu şartrıarnenin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını
oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir,

BLrLUNDUĞU YER MARKA M()DEL GÜÇ MIKTAR

A.E.A Hastanesi karaköse Ek Binası GENPowER GPR 825 825 kVA 2

1.3.Uygulanacak Kanun ve Yönetmelikler

ı_ GENELÖZELLiKLER

1.1.1.Cihazların Listesi :
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1.3.1.Jeneratörlerin bakım onarrmlan yapılıIken aşağıda belirtilen Kanun ve Yönetnelikler ile
standartlann ytiİiilliikte olan son yayınlanna uyulacalcır.

1.3.1.1.633l Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri,
|.3,1.2.4077 Sayıh Tfüeticinin Korunması Hakkında Kanun
1.3.1.3.98/37lAT Makine Emniyeti Yönetmeliği
1.3.1.4.Elektrik İç Tesisleri YöneEneliği,
1.3.1.5.Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği,

1.4. Peryodik Bakrm/Onarım Gün ve Saatleri

1.4.1.Peryodik ve koruyucu bakımlar, hastarıe idaresinin ilgili birimi ve yiiklenici fırma teknik
sorumlusu tarafindarı hazırlarıacak takvim çerçevesinde belirlenecek tarih giln ve saatlerde
yapılacaktr.
1.4.2.Yüklenici. peryodik bakım için yapılacak işleri daha önceden beliıeyerek idareye yazılı
olarak bildirecektir.

1.5. Scrvis Hizmetleri

1 .5. 1 .Jeneratörleri n bakım ve onanmlan madde 1.3'de belirtilen kanıınlara ve yönetmeliklere
ve standartlara uygun olarak yapılacaktır.
1.5.2. Jeneratörlerin periyodik bakımlan yüklenici teknik servis sorumlusu nezaretinde
yapılacaktır.
1.5.3.Servis hizmetleri. hastane mühendisleri. teknik işlerden sorumlu müdiir yardımıcısı veya
hastanenin sorumlu baş teknisyenine yada bu kişilerin belirleyeceği ilgili kişi gözetiminde
yapılacaktr. Bu kişilerden birinin gözetininde olmayan işlemler için ücret ödenmeyecektir.
1.5.4.Bakım başlamadan önce jeneratör odası kapısma ve kontrol panosu iizerine ' Dikkit
Bal«rm Yapı|ıyor " ibaresi asılacakif.
1.S.S.Bakımr yapılaıı cihazlarla ile ilgili 3 (üç) nüshalı firmaya ait servis formu dtizenlenip bu
fbrmun. bir nüshası ilgili birimde, bir nüshası yiiklenicide kalacak, diğer nüsha ise fatura ile
birlikte veriIecektir.
1.5.6. Servis formu nüshalannda firma kaşesi, firma teknik servis sorumlusunun imzası,
hastane teknik birim yetkilisinin, hastane idaresinin yetkili kişisinin imzalan olacaktır.
l.S.7.Yapılan kontrol ve onanm işlemleri ti.im cihazlara konulan takip kartlanna işlenecekiir.
1.5.8.Periyodik bakım dışında ytlklenici adıesine, hastane idare birimince yazılı veya
telefonla bildirilen anzalar için yüklenici arızı hıberini ıldütın §onrı en geç l (bir) saat
içinde müdahale edecektiı:
1.5.9.İdare; sistemlerin anzalanması halinde, arızayı yüklenicinin bildirdiği telefon ve fax
numarasına 24 saatinde bildirebi lir. Bildirim tarih ve saatleri hakkında kurum kayıtları
esas alınacaktr. Firma bu hususta ulaşılabilecek telefon ve fax numaralanru hastane idaresine
bildirecektir.
1.6.0.Yüklenici, belirtilen siire zarfında anzaya müdahale etmediği talı:tirde hastanece
tutulacak rapor içeriğini kabullenmiş sayılır.
1.6.1.Arıza durumlannda yiiklenici mesai saatleri dışmda da çalışmayı kabul edecekıir.
Aynca, yii{<lenici iş saatleri dışında veya tatil günlerinde çalıştığında (bayramda ve resmi tatil
günleri de dahil.) veya anza bakrrnı nedeniyle tatil giinleri ve iş saatleri dışında çalışmak
zorunda kaldığnda her ne durumda olursa olsun ek ücret ve teknisyen seyahat masraflannr
v.b. giderleri talep etmeyecektir.
1.6.2.Servis hizmetleri son rmarıslan test edilecek ve calısır
vaziyette t§§]irn eülçççkü

unda. ieneratörlerin çalısma perfo
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1.7.1.Çalıştınlacak bütiin firma elemanlannın iş sağlığı güvenliği ve caıı güvenliği, gerek iş
mahallinde ve gerekse ulaşrm esnasında firmaya aittir. Firm4 bi.inyesinde çalıştırdığı
personelin sosyal .güvenlik sigortalannr yaptırmak zorunda olup, idaremiz bu konuda sorumlu
değildir. Firma iş mahallinde iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

2- CEZAiHÜKÜMLER

2.1.Sözleşmenin devam ettiği müddet içerisinde jeneratörlerin işletmesi ve bakrm işlerinde
doğacak büttin teknik sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bakım noksanlığından ve işletrne
1,etersizliğinden kaynaklanan ve çıtabilecek bütiin anzalara yüklenici adresine hastane idare
birimince yazılı veya telefonla anza bildirilecektir. Yüklenici anza haberini aldıktarı sonra
derhal müdahale edecektir. Müdahaleye geç kalındığı takdirde her anzaya giinlilk ihale
bedelinin % 0.005'i orarunda ceza kesileceilir.
2.2.İşin yapımı sırasında hastanede meydarıa gelebilecek tiim yıpranma ve kınlmalaı
yüklenici tarafından giderilecektir. Oluşacak herharıgi bir hasann tespitinde işletrrıe kaybıda
dikkate alınacaktır.
2.3.Yüklenici firma elemanlannrn kamu malına verdikleri zarar, piyasa rayici (fiyat takdirini
hastane idaresi yapacaktır) iizerinden firma tarafindan ödenmek zorundadır.
2.S.Jeneratörlerde yükleniciden kaynaklı nedenlerle meydana gelen herhangi bir arzı
veya diğer nedenlerden dolayı persone!, hısta veya hasta yakrnlannın kaza geçirmesi,
yaralanması, ölümü ıb nağduriyetlerinin oluşmısı durumunda yüklenici kusursuz
sorumludur.
2.6.Bakrm yapmık]e görevli personelin uğrayabileceği iş kazalırı ile bu kişilerin üçüncü
kişilere doğrudın ya da dolıylı olarak verecek|eri zarırlardan yüklenici kusursuz
sorumludur.

.1- I)İĞER ŞARTLAR

3.1.Meydana gelen yada gelişebilecek her türIü arva veya yapılması planlanan ba|am ve
onarımlar sırasında ihtiyaç duyulabilecek malzemeler idareye bildirilecek ve malzeme
varsa depodan kullanılacak, mevcut değil ise; ldare, Ihale Kanunu Yönetmeliği
hükümleri dahilinde diğer firmalardan teklif usulu ile temin etmekte serbe§ttiı:
Yüklenici bu husuta itirazda bulunamaz. Temin edilen parçaların montajı yüklenici
tarafından ücretsiz yapılacaktır. İdare, söz konusu istenen malzemeleri yüklenicinin
teklif edeceği malzeme fiyatını uygun gördüğü durumlarda ücreti mukabilinde
yüklenicidcn temin etmekte serbesttir.
3.2.Yüklenici tarafından temini gerçekleştirilen yedek parçalar için işçilik nakliye ve
montaj yüklenici tarafindan ücretsiz gerçekleştirilir. Jeneratörlerin marka ve
modellerine uygun orijinal yedek parça kullanılacıktır.
_1.3.Yüklenici tarafrndan temin edilen ve montajı yapılan yedek parçılar kullanım
hataları haricinde Yük|enici tarafindan en ız t (bir) yıllık garanti altında olacaktır.

C01

1.6.3.Jeneratör odasında yiiklenici firmanın adres ve telefon bilgilerini içeren levhalar
olmalıdır.
1.6.4.Yüklenici; jeneratör dairesinde mevcut yönetmelikler ve standartlar gereği
bulundurulması mecburi olaıı araç gereç v.s. techizatlan bulundurur. Yiiklenici; yapacacağı
kontroller sonucu eksik olanlan tespit edip tamamlar.
1.6.5.Firma cihazlann elektri_k güvenlik testlerini her bakımda yapmalıdır.

1.7. İş Güvenliği
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sistemlere müdahale etmesine kesinlikle müsade edilmeyecek ve bundan kaynaklanan
gecikmeler için ilgili cezai müeyyideler işletilecektir.
3.18.Gerek periyodik bakrm, gerekse herhaııgi bir anzaya müdahale sonıasrnda cihazrn
mevcut işlevlerinde zayıflam4 işlevlerin ortadan kalkması veya fonksiyon kayıplan gibi bir
durumla karşı karşıya kahnırsa bu durum yiiklenici firma sorumluluğıında olup herhangi bir
bedel talep edilmeden ivedi olarak düzeltilecektir.
3.l9.Yüklenici firma, sözleşmenin bitim tarihinden l5 (on beş) giin önce bakım işlemini l
(bir) defalığına tekIaJlayacak ve jeneratörler ile ilgili kapsamlı bir rapor oluşturup teknik
işlerle ilgili sorumlu k-ısıma teslim edecektir.
3.20.Yüklenicinin dışandan veya alt yiikleniciden aldığı himıetten (taşeron firmanın yaptığ
işler ) ve /veya geçici elemanlann yapacaklan tiim işlerden ve sonuçlanndan firma sorumlu
olacaktır. İdare üçiincü kişileri müatap almayacaktır.
3.2l.İdare firmadan sözleşme siiresi içinde herhangi bir zarnan, yetelli görmediği elemanlann
değiştirilmesi velveya sayılann arttrnlmasınr isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir şekilde
ek ücret istenmeyecektir.
3.22.Sarf malzeme olarak kullanılan yağ, kayış, temizlik maddesi v.s. gibi malzemeler
yüklenici firma tarafindarı güvenli bir şekilde hastane ortamından uzaklaştınlıp imha
edilecektir.
3.23.Jeneratör için kullanrcı tırıfindan yapılmısı gereken günlük, haftılık ve aylık ve
yılhk bıkrmlann daha sağlrklı ve güvenli yıpılabilmesi adını, yüklenici firma hıstıne
teknik personeline bu balumlırla ilgili gerekli eğitimi yerinde vermekle mükelleftir.
Verilen bu eğitim tırafler arı§ında tutanık hazırlanırık resmiyet kızanacakhr.

4- BAKIM ONARIM ŞARTLARI;

,1.1.Avlık periyodik bakımrn dışında genel bakım idarenin belirleveceği tarihte ieneratöriln heı
250 saatlik calısması sonunda vfü lenici tarafindan vanılır.
4.2.Genel bakım ile aylık periyodik bakım aynı tarihte yapılmayacaktır.
4.3.Aylık periyodik bakımlar aşağıda belirtilen işleri kapsaı.

{.3. l.Jeneratör çalıştrnlmadaıı önce;

4.3.1.1.Radyatör su seviyesi kontrolü.
4.3.1.2.Antifriz seviyesi kontrolü
4.3.1.3.Radyatör peteklerinin fiziki ve temizlik kontrolü.
4.3.1.4.Jeneratör iizerindeki mevcut hortumlann ve kelepçelerin kontrolü.
4.3.1.5.Yağ, su, yakrt sızıntı kontrolü.
4.3.1.6.Blok suyu srcak-lığı ve ısıtıc arınrn kontrolü.
4.3.1.7.Motor yağ seviyesi kontrolü.
4.3.1.8.Yakrt seviyesinin kontrolü.
4.3.1.9.Kayışlann deformasyon ve gerginlik kontrolü.
4.3.1.10.Yakıt, hava ve soğutına suyu filtrelerinin kontrolü.
4.3.1.1l.Akü ve redresör voltaj kontrolü.
4.3.1.12.Kablolann, bağlantı klemenslerinin, rölelerin ve sensörlerin kontrolü
4.3.1.13.Jeneratör alarm ve emniyet devrelerinin kontrolü.
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4.3.1.l4.Motor ve altematör genel olarak gözle herhangi bir yerinde k_ınk, çatlak, kopuk,
gevşeklik, uygrınsuzluk olup olmadığı kontrol dilecektir. Arıza veya herhangi bir uygunsuzluk
var ise jeneratör çalıştınlmayacaktır.

4.3.2.Jeneratör çahştınldıktan sonra;

4.4.1.Motor yağı değişimi.
4.4,2.Y akıt fi ltresi değişimi.
4.4.3.Yağ fi ltresi değişimi.
4.{.4.Hava fi ltresi değişimi.
4.4.5.Su fi ltresi değişimi.
4.4.6.Radyatör su}ı,ınun değiştirilmesi ve seviye kontrolü.
4.4.7.Radyatör suyu antifriz oran kontrolüne göre antifriz değişimi.
4.4.8.Radyatör petekleri temizliği.
4.;1.9.Maış motoru ve şarj altematörilniln kontrolü.
4.4. l 0.Montaj cıvata ve bağlantılann kontrolü.
4.4.1 l.Mekanik motor donanımrnm ve aksamlann kontrolü ve temizliği.
4.4.12.V kayışlannın yırtılma ve gergi kontrolü.
4.4.l3.Turboşarj kompresöriirıiin kontrolü ve balıımı.
4.4.14.Enjektör, supap ve avans ayan kontrolü.
4.4.15.Jeneratör çalışması esnasında yağ, yakıt, su sızıntısınrı olup olmadığınıı ve mekanik
seslerin normal olup olmadığınrn kontrolü,
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4.3.2.1.Madde 4.3'teki kontroller yapılarak herhangi bir uygunsuzlü yok ise şebeke enerjisi
kesilerek jeneraıöriin otomatik devreye girmesi, yiikü üzerine alması ve enerjiyi süaya
iletmesinin doğruluklanna bakıldıktan sonr4
4.3.2.2.Jeneratör kontrol panelindeki parametrelerin (devir, frekans, voltaj, hararet v.s.)
izlenmesi ve doğruluk konnolü.
4.3.2.3.Kontrol paneli yazılımmrn kontrol edilmesi.
Kontrol panelinin yazrlımrnrn silinmesi veya yanlış komut vermesi durumunda tekrar yazılm
yüklenerek uygun piııametrelerin yazılıma girilmesi.
4.3.2.4.Jeneratör çalışırken tiim kadranlı göstergelerin uygunluk kontrolü.
4.3.2.5.Altematör çıkrş voltajınrn kontrolü.
4.3.2.6.Termostatın kontrol edilip uygun sıcaklıkta açıp açmadığının kontrolü.
4.3.2.7.Motordaki koruma ünitelerinin müşirlerinin kontrolü ve motor koruma dewelerinin
testleri.
4.3.2.8.Redresör şarj voltajının kontrolü.
4.3.2.9.Motor devrinin kontrolü.
4.3.2.10.Jeneratör çalışırken vibrasyon kontrolü.
4.3.2.1l.Titreşim takozlan ve Bağlantı yerlerinin kontrolü ve torklanması
4.3.2.12.Hareketli parçaların greslenmesi
4.3.2.13.Egzost gazı, çalışma ortam sıcaklığı, havalandırma gözlemleri
Egzost sistem kontrolü
4.3.2.14.Jeneratör çalrşmasr esnasında yağ, yakrt, su sızıntısının olup olınadığnın ve mekanik
seslerin normal olup olmadığınrn kontrolü.
4.3.2.1S.Otomatik start modüliiırıiin tiiıırı fonksiyonlannın çalışırhğının testi yapılacaktır
guruba suni arızalaı verdirilerek modüliin kontrolü.

4.4.Genel bakım aşağıda belirtilen işleri kapsar.
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Garanti süresi dolmadan bozulan yedek parçaların temin edilmesi ve değiştirilmesi
yüklenici sorumluluğundıdır. Bunun için ücret talep edilmeyecektir.
3.4.Yüklenici yaptığl bakım ve onanm esnasında kullarıdığı malzemenin hatalı, yanlış seçimi,
standartlara uygunsuzluğu, kullanıcı hatası v.s. nedenlerle meydana gelebilecek her ti,irlü zarar
ve ziyandan doğrudan sorumludur.
3.5.Arız4 yiiklenici tarafindan temin edilecek parça değiştirilmek suretiyle giderilecekse
İdareye yazıh olarak rapor edildikten ve onay alındıktan sonra paıçanın il ici temininde 12
on iki Saa iI d temininde ise 48 z Saa içinde tiim jeneratörler güvenli çalışır

hale getirilir.
3.6.Yedek parçanın vurt dışından gelmesi halinde yasal prosedürlerin gereklerine göre ve
azami l (bir) a}, içinde temin edilir ve tüm jeneratörler güvenli çahşır hale getirilir.
3.7.Yüklenici, jeneratötlerin 

^rır,ı, 
ve bakımında idarenin haberi olmıdın onıyını

almadan herhangi bir parça veya malzemeyi değ§tirtmez.
3.8.Periyodik bakım ve ontınm, parça değişimi, anzanın giderilmesi, vs. sırasında veya
sonrasında, sistemde veya sistemi meydana getiren arıa ya da yardımcı parçalaıdaki ve
aksamlardaki her türlü iş ve işlemler (sökiim, takım, kesim, kaynak, taşlarna delme, diş açma,
ma]zemenin mahallinden başka bir yere göttiriilmesi, geri getirilmesi, hurda malzemenin
İdarenin belirleyeceği velveya göstereceği yere nakliyesi, vs.) yüklenici firma tarafindan
ücretsiz olarak yapıhr.
3.9.Yüklenici bakım ve anzalara müdahale srrasında aşrnmış, yıpranmış veya anzalanmış olan
parçalan İdareye bildirmek zorundadır. Değişmesi gereken parçarun İdarenin onayı alındıktan
sonra yerinden sökülmesi, yerine takılması, çalışır halde teslimi firma tarafindarı ücretsiz
yapılır.
3.10.Yüklenici önce değişimin gerekliliği ile ilgili teknik raporunu; parça değişimi yapıldıktaı
sonrada değişim yapıldığına dair oluşturulan teknik servis raporunu konu ile ilgili
başteknisyene yada görevli hastane miihendislerine imzalatacaktır.
_l.ll.Değişen parçalar mutlak §urttte hastınede görevli olan teknik ekipten herhangi
birine(başteknisyen, elektrik elektronik mühendisi, makina mühendisi, teknik işlerden
sorumlu müdür yardımcısı.) teslim edilecek, değişecek parça ambalajh bir şekilde
ha§tane başteknisyeni tırafindan alrnacıktıı: Ambılıjı açık ve kullanılmış parça
değişimi tespit edildiğinde parça pırası ödenmeyeceği gibi o ay ki baliım ücreti de
firmaya ödenmeyecektir. Firma bu hususu peşinen kıbut etm§ olur.
3.12. İşin yapımı srrasında veya planlı bakrm çalışmalanndan önce jeneratörlerde bir aıza
meydana gelmesi durumunda bu şartnamenin 1.5.3. maddesinde belirtilen yetkililere anında
bilgi verilecek. aksi halde yapılan müdehalelerden hastane idaresi sorumlu olmayacaktır.
3.13.İdare bakım ve onanm srrasında fırma teknik elemanlannrn sözleşme kapsamııdaki
sisteme girme yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır.
3.14.Yiik-lenici bakımını yapmış olduğu sistemlerin fenni mesuliyetini kanun, yönetmelik ve
teknik şartnameler çerçevesinde üstlenir.
3.l5.Sözleşme uhdesinde kılan firma bakrm sözleşmesinin yürürlüğe girdi$ tarihten
itibaren 20 (yirmi) iş günü içerisinde şartnemeye konu olın tiim jeneratör sistemlerinin
genel kontrolünü, emniyet tedbirleri ve kullanın standırtları bıiirmından yapaı: Bu
durumlarla ilgili oluşturacaS teknik raporu İdıreye teslim edecektir: Bu işlemden
dolayı yüklenici frrma herhangi bir bedel taIep etmeyecektir.
3.16.Yüklenici. sistemlerin bakrmınrn yapılması esnasında ileriye döniik alınması gereken
tedbirleri bakım tutanağına yazarak imza altına alacak ve teknik işlerden sorum]u idare
yetkililerine bildirecektir.
3.17.Servis için gelen personel mutlak surette yüklenici elemanı olduğunu belirten firma
kimliğini taşıyacaktr. Yiiklenici bakım daha önceden ibraz ettiği personel listesini hastanede

bulunan teknik işlerden sorumlu ekibe verecektir. Bu listede ismi bulrınmayan nelin
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4.4.16.Motordaki koruma ünitelerinin müşiılerinin kontrolü ve motor koruma dewelerinin
testleri.
4.4.17.Termostat ayannın mevsimsel kontrolü.
4.4.18.Jeneratör iç kısmının ve kabin yiizeyinin uygun solüsyon ile temizlenmesi.
4.4.19 Tüm Transfer panolarınrn ve şalterlerinin kontrolü ve anza onanmı.
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